
 

ПРИКАЗ 23.08.2023 N305 РБ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТД СВАРНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ...  

 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 23 августа 2023 г. N 305 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ДИАГНОСТИРОВАНИЮ СВАРНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ" 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов", пунктом 1 Положения о Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Руководство по безопасности "Рекомендации по техническому 
диагностированию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов". 

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 31 марта 2016 г. N 136 "Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по 
техническому диагностированию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и 
нефтепродуктов". 
 

Руководитель 
А.В.ТРЕМБИЦКИЙ 

  



Утверждено 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 23 августа 2023 г. N 305 
 

РУКОВОДСТВО 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЮ СВАРНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ" 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Руководство по безопасности "Рекомендации по техническому диагностированию сварных 

вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов" (далее - Руководство) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" в целях содействия соблюдению требований федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и 
нефтепродуктов", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 529. 

2. Руководство содержит рекомендации по выполнению работ по техническому диагностированию 
сварных вертикальных цилиндрических резервуаров (далее - резервуар) для нефти и нефтепродуктов и к 
системам мониторинга технического состояния несущих конструкций (далее - СМ) указанных резервуаров для 
обеспечения промышленной безопасности и не является нормативным правовым актом. 

3. Руководство распространяется на резервуары вертикальные стальные со стационарной крышей (далее 
- РВС), резервуары вертикальные стальные со стационарной крышей и понтоном (далее - РВСП), резервуары 
вертикальные стальные с купольной крышей и понтоном из алюминиевых сплавов (далее - РВСПА), резервуары 
вертикальные стальные с плавающей крышей (далее - РВСПК) объемом от 0,1 до 50 тыс. м3, предназначенные 
для хранения нефти и нефтепродуктов, резервуары вертикальные стальные с теплоизоляцией, резервуары 
вертикальные стальные с защитной стенкой, расположенные в районах с сейсмичностью не выше 9 баллов 
включительно по шкале MSK-64. 

Руководство применяется также при диагностировании резервуаров для хранения пластовой и пожарной 
воды, нефтесодержащих стоков. 

Руководство содержит рекомендации по порядку диагностирования антикоррозионных покрытий (далее 
- АКП), защите от статического электричества и электрохимической защиты (далее - ЭХЗ). 

4. Руководство не распространяется на следующие типы резервуаров: 

резервуары с рабочим избыточным давлением свыше 3,0 кПа и рабочим вакуумом более 0,25 кПа; 

изотермические резервуары; 

горизонтальные резервуары; 

баки-аккумуляторы; 

резервуары для агрессивных химических продуктов. 

5. Организации, осуществляющие техническое диагностирование резервуаров, разрабатывающие 
проектную документацию на их ремонт и реконструкцию или являющиеся заказчиками технического 
диагностирования, ремонта, реконструкции резервуаров, могут использовать иные способы и методы (в том 
числе неразрушающего контроля) дополнительно к тем, которые указаны в Руководстве. 
  



II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ 
 

6. В период эксплуатации рекомендуется проводить в плановом порядке частичное и полное техническое 
диагностирование резервуаров. 

Внеплановое полное техническое диагностирование рекомендуется проводить в случае выявления 
дефектов, требующих вывода резервуара в ремонт, а также последствий стихийных бедствий (природные 
явления) и террористических актов. 

7. Максимальные сроки проведения повторного технического диагностирования рекомендованы 
пунктом 8 Руководства. Срок дальнейшей безопасной эксплуатации резервуара по окончании установленного 
проектного срока эксплуатации определяется на основании экспертизы промышленной безопасности, 
выполняемой по результатам технического диагностирования, либо в проектной документации на 
капитальный ремонт, реконструкцию резервуаров. 

В мероприятиях по обеспечению безопасной эксплуатации резервуара может быть предусмотрено 
снижение уровня взлива или проведение ремонта по восстановлению несущей способности конструкций. 

8. Рекомендуемая периодичность проведения технического диагностирования резервуаров составляет: 

для резервуаров РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК, удовлетворяющих требованиям к длительной безопасной 
эксплуатации при сроке эксплуатации до 20 лет включительно: 

частичное техническое диагностирование проводится один раз в 10 лет после ввода в эксплуатацию, 
последнего технического диагностирования или ремонта; 

полное техническое диагностирование проводится не реже чем один раз после ввода в эксплуатацию или 
через 10 лет после частичного технического диагностирования; 

для резервуаров РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК, удовлетворяющих требованиям к длительной безопасной 
эксплуатации при сроке эксплуатации более 20 лет: 

частичное техническое диагностирование проводится один раз в 5 лет после последнего технического 
диагностирования или ремонта; 

полное техническое диагностирование проводится один раз в 10 лет после последнего ремонта или через 
5 лет после частичного технического диагностирования; 

для резервуаров РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК, оснащенных СМ, имеющей в составе не менее трех подсистем, 
одной из которых является подсистема контроля параметров акустической эмиссии, допускается не проводить 
частичное техническое диагностирование. 

Для остальных резервуаров при сроке эксплуатации более 20 лет: 

частичное техническое диагностирование - не реже одного раза в 4 года; 

полное техническое диагностирование - не реже одного раза в 8 лет. 

9. Для обеспечения длительной безопасной эксплуатации резервуаров рекомендуется применять 
следующие технические решения: 

стопроцентный неразрушающий контроль с применением радиографического контроля (далее - РК) или 
ультразвукового контроля (далее - УЗК) сварных швов стенки и окрайки днища при строительстве резервуара 
(с обязательным наличием заключений по неразрушающему контролю); 

наличие антикоррозионной защиты внутренней поверхности с использованием лакокрасочных 
материалов со сроком службы не менее 20 лет и (или) припуском на локальную и общую коррозию стенки, 
днища, крыши, понтона, плавающей крыши, рассчитанным на 20 лет; 

обеспечение средствами ЭХЗ защитного потенциала в процессе эксплуатации на резервуаре и 



технологических трубопроводах. 

10. Для обеспечения проведения мониторинга герметичности днища в конструкции резервуара могут 
применяться следующие технические решения: 

в основании резервуара рекомендуется устанавливать систему контроля протечек с использованием 
гибких мембран; 

применять конструкции двойного днища; 

применять конструкции днища, позволяющие осуществлять контроль за его техническим состоянием и 
герметичностью; 

применяются другие конструкции днища, обеспечивающие проведение мониторинга герметичности. 

11. Периодический контроль технического состояния резервуара проводится работниками 
эксплуатирующей организации в соответствии с разработанной эксплуатационной документацией. 

Периодический контроль технического состояния резервуара включает внешний осмотр поверхности 
резервуара для обнаружения утечек, повреждений стенки, признаков осадки основания, состояния отмостки, 
осмотр понтона через смотровые люки, осмотр плавающей крыши, защитных лакокрасочных покрытий и 
оборудования. Результаты внешнего осмотра заносятся в эксплуатационную документацию. 

12. Для однотипных резервуаров РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК одного резервуарного парка допускается 
проведение полного технического диагностирования на одном резервуаре-представителе, выбранном из 
группы одинаковых резервуаров, работающих в пределах расчетного срока службы, но не более 20 лет в 
одинаковых условиях (одинаковые конструкции, примененные материалы, технология сооружения, 
продолжительность и условия эксплуатации), принимающих продукт одного класса в соответствии с ГОСТ 1510-
2022 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение", введенным в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2022 г. N 518-ст, 
ГОСТ 28576-90 (ИСО 8681-86) "Нефтепродукты и смазочные материалы. Общая классификация. Обозначение 
классов", введенным в действие постановлением Госстандарта СССР от 14 июня 1990 г. N 1557, ГОСТ Р 51858-
2002 "Национальный стандарт Российской Федерации. Нефть. Общие технические условия", утвержденным и 
введенным в действие приказом Росстандарта от 1 октября 2020 г. N 726-ст. 

На остальных резервуарах этой группы проводится частичное техническое диагностирование. 

13. Если по результатам полного технического диагностирования резервуара-представителя, выбранного 
из группы одинаковых резервуаров, не требуется вывод этого резервуара из эксплуатации до очередного 
технического диагностирования, то все резервуары данной группы, на которых не обнаружены недопустимые 
дефекты по результатам частичного технического диагностирования, признаются годными к эксплуатации, и 
для них устанавливается срок следующего технического диагностирования. 

14. При обнаружении в металлоконструкциях резервуара-представителя, выбранного из группы 
одинаковых резервуаров, недопустимых дефектов, требующих вывода резервуара из эксплуатации, все 
остальные резервуары группы подлежат полному техническому диагностированию. В этом случае в программе 
полного технического диагностирования остальных резервуаров группы следует учитывать объем работ, 
выполненный при их частичном техническом диагностировании. 
  



III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ, 
СРЕДСТВАМ И ОБЪЕКТУ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 
15. Работы по техническому диагностированию производятся с разрешения руководства организации, 

осуществляющей эксплуатацию резервуара. Разрешение на производство работ по техническому 
диагностированию оформляется в письменной форме. 

16. Частичное техническое диагностирование резервуара осуществляется с наружной стороны без 
вывода его из эксплуатации. 

17. Временный вывод резервуара из эксплуатации для проведения его полного технического 
диагностирования осуществляется по плану, утвержденному руководителем организации, осуществляющей 
эксплуатацию резервуара. 

В случае аварийной ситуации вывод резервуара из эксплуатации осуществляется по письменному 
распоряжению руководителя организации, осуществляющей эксплуатацию резервуара. 

18. Работы по выводу из эксплуатации и очистке резервуара выполняются в соответствии с проектом 
производства работ. Проект производства работ утверждается главным инженером организации, 
осуществляющей эксплуатацию резервуара, и согласовывается с пожарной охраной объекта. 

19. При временном выводе резервуара из эксплуатации для проведения полного технического 
диагностирования рекомендуется выполнять следующие работы: 

дренирование подтоварной воды; 

депарафинизация трубопроводов системы подслойного пожаротушения (при наличии); 

отключение с установкой заглушки газоуравнительной системы (при наличии); 

отключение электропривода системы размыва донных отложений (при наличии); 

откачка нефти (нефтепродукта) из резервуара; 

закрытие технологических задвижек на приемо-раздаточных патрубках; 

проверка герметичности задвижек; 

отключение электропитания электроприводов задвижек; 

размещение предупреждающих плакатов в местах возможного доступа к открытию задвижек 
(электропривод, штурвал, ключи и кнопки управления); 

установка заглушек на фланцевых соединениях трубопроводов приемо-раздаточных патрубков 
резервуара и линии аварийного сброса (для резервуаров, обеспечивающих прием аварийного сброса нефти, 
нефтепродукта); 

отключение системы автоматики и телемеханики резервуара (кроме системы пожаротушения); 

зачистка резервуара; 

утверждение главным инженером организации, осуществляющей эксплуатацию резервуара, акта о 
готовности резервуара к проведению технического диагностирования. 

20. Наружные и внутренние поверхности элементов резервуара, подлежащих техническому 
диагностированию, подвергаются очистке от загрязнений и остатков нефтепродуктов. Качество подготовки 
поверхностей элементов резервуара определяется на основании применяемого метода технического 
диагностирования. 

Для подготовки внутренней поверхности резервуара к техническому диагностированию рекомендуется 



проводить следующие работы: 

предварительная дегазация путем принудительной или естественной вентиляции (аэрации) резервуара; 

откачка жидких фракций донных отложений после пропарки резервуара или размыва отложений водой; 

пропарка (при необходимости); 

удаление из резервуара механических примесей и мойка внутренней поверхности резервуара; 

контроль степени зачистки внутренних поверхностей резервуара; 

контроль проб воздуха из атмосферы резервуара. 

21. Для обеспечения работы диагностической аппаратуры и осветительных приборов, не имеющих 
автономных источников питания, предусматривается подключение к сетям электроснабжения. 
 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ РЕЗЕРВУАРА 
 

22. Техническое диагностирование резервуара (группы резервуаров с одинаковыми сроками 
эксплуатации, работающих в одинаковых условиях) производится по индивидуальной программе, 
разрабатываемой на основе типовых программ частичного или полного технического диагностирования. 

Типовая программа частичного технического диагностирования резервуара приведена в приложении N 1 
к Руководству. 

Типовая программа полного технического диагностирования резервуара приведена в приложении N 2 к 
Руководству. 

23. Индивидуальная программа разрабатывается подрядной организацией, производящей техническое 
диагностирование, на основе технического задания, выданного эксплуатирующей организацией. При 
разработке учитываются конкретные особенности конструкции, технологии изготовления и монтажа, условия 
эксплуатации резервуара, история аварий и повреждений, а также изменения, внесенные в конструкцию 
резервуара в результате проведенных работ по ремонту или реконструкции (по результатам анализа 
технической и эксплуатационной документации). 

24. Индивидуальная программа может быть изменена, если в процессе технического диагностирования 
будет установлена необходимость выполнения работ по диагностированию конструкций, не включенных в 
указанную программу, или использованные методы технического диагностирования не в полной мере 
обеспечивают получение точных и объективных результатов. Решение об изменении индивидуальной 
программы согласовывается с руководителем эксплуатирующей организации. 

25. Техническое диагностирование резервуаров, сооруженных по проектам, нормам иностранных 
государств, и резервуаров емкостью свыше 50 тыс. м3, а также резервуаров с теплоизоляцией, резервуаров с 
защитной стенкой производится по индивидуальным программам, разрабатываемым с возможным 
привлечением специализированных проектных и (или) научно-исследовательских организаций. 
 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕЗЕРВУАРА 
 

26. Данные, полученные по результатам технического диагностирования резервуара, служат основанием 
для оценки его технического состояния и разработки рекомендаций по его безопасной эксплуатации. 

27. Оценку технического состояния резервуара проводят в целом для металлоконструкций резервуара, 
его фундамента и технических устройств, обеспечивающих безопасную эксплуатацию резервуара, в 
соответствии со стандартами, сводами правил и нормативных документов федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, а также с учетом эксплуатационных документов на резервуар 
и результатами показания СМ (при наличии). Рекомендуемые нормы оценки дефектов конструкций 
резервуаров по результатам неразрушающего контроля приведены в приложении N 3 к Руководству. 



28. По результатам работ в соответствии с индивидуальной программой, на основании актов и 
протоколов проведения работ, испытаний составляется таблица сводной дефектной ведомости с перечнем 
всех выявленных дефектов с указанием их расположения на эскизах (рекомендуемая форма таблица сводной 
дефектной ведомости приведена в приложении N 4 к Руководству). 

Рекомендуемые формы актов и протоколов проведения работ, испытаний, готовности резервуара к 
проведению технического диагностирования приведены в приложении N 5 к Руководству. 

Рекомендуемые критерии вывода из эксплуатации резервуара для последующего его полного 
технического диагностирования: 

выявление на резервуаре недопустимых дефектов (трещин, отпотин, сквозных отверстий в окрайке, 
центральной части днища, крыше, на стенке, приемо-раздаточных патрубках и люках); 

наличие мест возможного нахождения дефектов по результатам проведения акустической эмиссии 
(далее - АЭ) критически активных или катастрофически активных значений на стенке (с подтверждением УЗК) и 
на днище резервуара; 

недопустимое уменьшение толщины листов стенки и несущих конструкций крыши; 

недопустимые деформации фундамента резервуара; 

затопление понтона (плавающей крыши); 

запрещение дальнейшей безопасной эксплуатации резервуара по результатам оценки технического 
состояния. 

29. Предельно допустимые толщины отдельных листов стенки в наиболее прокорродировавших местах 
определяются расчетом на прочность и устойчивость. 

30. При наличии элементов (ребер) на стенке резервуара, не предусмотренных в проектной 
документации, дефектов геометрической формы стенки и днища, величины которых превышают допустимые 
пределы, резервуар выводят из эксплуатации для проведения ремонта. Допускается эксплуатация такого 
резервуара до очередного капитального ремонта с ограничением эксплуатационных нагрузок (уровень залива, 
вакуум, снеговая нагрузка), подтвержденного расчетом. 

31. Возможность, срок и условия дальнейшей эксплуатации резервуара с дефектами сварных соединений 
и основного металла, превышающими допустимые значения по нормативной и технической документации, 
определяются расчетами. 
 

VI. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РЕЗЕРВУАРА 

 
32. Не рекомендуется эксплуатация резервуара, если хотя бы один из элементов его конструкции 

перешел в предельное состояние, определяемое на основании требований Федерального закона от 30 декабря 
2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Федеральный закон N 
384-ФЗ) с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. N 815 "Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985" (далее - 
постановление Правительства Российской Федерации N 815). 

33. При определении предельного состояния элементов конструкции резервуара рекомендуется 
учитывать расчеты: 

фактических толщин; 

отклонений геометрической формы, измеренных по образующим стенки; 



наличия элементов, не предусмотренных в проектной документации и установленных на резервуар в 
ходе работ по монтажу и ремонту (при продлении эксплуатации до проведения ремонтных работ); 

основной эксплуатационной нагрузки (снеговая, ветровая, гидростатическое давление жидкости и 
избыточное давление газа, аварийный вакуум); 

концентрации напряжений, вызванных местными дефектами сварных соединений; 

скорости коррозионных процессов. 

34. Для резервуаров, эксплуатируемых при пониженных температурах (расчетная температура ниже 
минус 45 °C), рекомендуется выполнение поверочных прочностных расчетов узлов с учетом хрупкого 
разрушения согласно СП 16.13330.2017 "Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП II-23-81*", утвержденному приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. N 126/пр. 

35. При определении остаточного ресурса для назначения срока очередного технического 
диагностирования резервуара рекомендуется выполнять следующие виды расчетов: 

расчет на прочность и устойчивость; 

расчет напряженно-деформированного состояния (далее - НДС) стенки, элементов днища резервуара с 
учетом локальных деформаций (вмятин, выпучин), угловатостей сварных швов, ребер и колец жесткости; 

расчет сварных соединений на малоцикловую усталость (при осредненном годовом числе циклов 
"заполнение-опорожнение" резервуара более 250 (за 10-летний период эксплуатации). 

36. Расчет на прочность и устойчивость стенки резервуара выполняется в соответствии с ГОСТ 31385-2016 
"Межгосударственный стандарт. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и 
нефтепродуктов. Общие технические условия", введенным в действие приказом Росстандарта от 31 августа 
2016 г. N 982-ст (далее - ГОСТ 31385-2016), Федеральным законом N 384-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации N 815. По результатам расчета определяются минимально допустимая толщина стенки 
резервуара по условиям прочности и устойчивости, а также значения действующих напряжений для 
выполнения расчетов на малоцикловую усталость. 

37. Расчет НДС конструкций резервуара с учетом локальных деформаций (вмятин, выпучин), угловатостей 
сварных швов, ребер и колец жесткости рекомендуется осуществлять проведением компьютерного 
моделирования с использованием сертифицированных программных комплексов, реализующих методы 
конечных элементов. 

38. По результатам расчета определяются степень опасности выявленных дефектов для продолжения 
эксплуатации резервуара, значения максимальных и минимальных напряжений для выполнения расчетов на 
малоцикловую усталость. 

39. Расчеты стационарных и плавающих крыш (понтонов) рекомендуется выполнять в 
следующих случаях: 

выявление недопустимых дефектов по результатам технического диагностирования (коррозионное 
разрушение, деформации и прогибы несущих конструкций, несоответствие проектной документации); 

изменение условий эксплуатации (избыточное давление, вакуум, изменение плотности хранимого 
продукта); 

изменение нормативных документов, регламентирующих определение ветровых, снеговых и 
сейсмических нагрузок. 

40. Расчеты стационарных и плавающих крыш (понтонов) резервуара рекомендуется осуществлять путем 
проведения компьютерного моделирования с использованием сертифицированных программных комплексов, 
реализующих методы конечных элементов. 

41. При выполнении расчетов стационарной крыши резервуара рекомендуется учитывать 



следующие нагрузки и воздействия: 

собственный вес элементов крыши, стационарного оборудования, ограждений и площадок; 

собственный вес теплоизоляции на крыше; 

вес снегового покрова при симметричном и несимметричном распределении снега на крыше; 

давление ветра; 

избыточное давление или вакуум. 

42. При расчетах каркасных стационарных крыш рекомендуется учитывать совместную работу элементов 
каркаса и листового настила. 

43. При расчетах каркасных стационарных крыш взрывозащищенного исполнения листовой настил 
в расчетную схему не включается. Вес листового настила добавляется к постоянной нагрузке от собственного 
веса крыши. 

44. Расчеты плавающей крыши выполняются для следующих положений крыши: 

на плаву; 

на опорных стойках. 

45. При выполнении расчетов плавающей крыши резервуара на плаву и на опорных стойках 
рекомендуется учитывать следующие нагрузки и воздействия: 

собственный вес элементов крыши; 

вес оборудования на крыше; 

вес снегового покрова при симметричном и несимметричном распределении снега на крыше; 

давление ветра; 

потеря герметичности центральной части и двух смежных секций понтона однодечной плавающей 
крыши; 

потеря герметичности двух смежных коробов понтона двудечной плавающей крыши. 

46. По результатам расчета (значениям максимальных (минимальных) напряжений и прогибов) 
определяют параметры сечений элементов, необходимые для обеспечения эксплуатации конструкций 
стационарной крыши при заданных нагрузках, или допустимые нагрузки при фактических параметрах сечений. 

47. Остаточный ресурс элемента конструкции резервуара по скорости коррозии определяют в 
соответствии с результатами расчетов на прочность, устойчивость и НДС. 

Остаточный ресурс элемента конструкции Ti, год, определяется по формуле: 
 

 

 
Скорость коррозии элемента конструкции резервуара Vi_корр, мм/год, определяется по формуле: 

 

 

 
где: t - фактическая толщина элемента конструкции резервуара на момент начала эксплуатации, мм. В 

 

_

.   (1)
i i

i

i корр

t t
T

V




_

_

,    (2)i
i корр

i корр

t t
V

T






случае отсутствия данных t принимается равной толщине элемента, приведенной в проектной документации. 

ti - толщина элемента, определенная по результатам технического диагностирования, мм; 

Ti_корр - промежуток времени между вводом элемента конструкции (после строительства, ремонта) и 
последним техническим диагностированием, год. 

48. Допустимая толщина пояса стенки [ti] определяется как минимальное значение по критериям 
прочности и устойчивости. 

49. Предельно допустимый износ листов кровли, центральной части понтона (плавающей крыши), днища 
резервуара по измерениям наиболее изношенных частей рекомендуется не более 50% от величины, 
установленной в проектной документации. 
 

VII. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ 

 
50. Результаты технического диагностирования рекомендуется оформлять в виде технического отчета и 

приложений к нему, которые могут содержать следующую информацию, в том числе взятую из технической и 
эксплуатационной документации (проектная документация, паспорт) на резервуар: 

наименование организации, выполняющей техническое диагностирование, с указанием имеющейся 
разрешительной документации на проведение работ, фамилий и должностей исполнителей, документов, 
подтверждающих их квалификацию; 

место расположения резервуара, его инвентарный номер; 

техническая характеристика резервуара: тип, диаметр, высота, объем, шифр и обозначение проектной 
документации, наименование завода-изготовителя, данные о хранимом в резервуаре продукте (с указанием 
плотности); 

данные о режиме эксплуатации резервуара по технологической карте; 

данные о металле (толщины листов, характеристики профилей), из которого изготовлены конструкции 
(стенка, днище, крыша, понтон, люки, патрубки, ветровое (опорное) кольцо, кольца жесткости) с указанием 
марки стали, механических характеристик и химического состава (по данным сертификатов); 

сведения о технологии сварки и сварочных материалах, примененных при изготовлении, монтаже и 
ремонте резервуара; 

перечень оборудования, установленного на резервуаре; 

данные о видах и датах аварий, отказов; 

количество и описание проведенных ремонтов; 

даты и результаты проведенных ранее технических диагностирований; 

сведения о комплектности эксплуатационно-технической документации; 

содержание программы технического диагностирования и сведения о научной и технической 
документации, в соответствии с которой производилось диагностирование; 

результаты осмотра, визуального и измерительного контроля (далее - ВИК), а также геодезических и 
сопутствующих измерений; 

результаты измерения фактических толщин конструкций; 

результаты измерения геометрической формы стенки и нивелирования фундамента резервуара и 
отмостки; 



результаты неразрушающих методов контроля сварных соединений и основного металла (в случае их 
проведения); 

результаты механических испытаний химического и металлографического анализа основного металла и 
сварных соединений (в случае их проведения); 

выводы по результатам технического диагностирования, которые должны содержать основные данные, 
характеризующие состояние отдельных элементов и резервуара в целом; 

расчеты прочности, устойчивости, остаточного ресурса конструкций резервуара. 

51. К техническому отчету могут быть приложены следующие материалы: 

дефектные ведомости (таблицы с перечнем конструкций (элементов) с дефектами с указанием их типа, 
координат, расположения, размеров); 

эскизы крыши, днища, понтона, плавающей крыши, развертки стенки резервуара с указанием координат 
положения дефектов, мест установки оборудования, разбежки сварных швов; 

фотоматериалы; 

акты и протоколы проведения работ, испытаний; 

перечень используемого оборудования и средств измерений; 

копии протоколов, копии свидетельств о поверке утвержденных в установленном порядке типов средств 
измерений, аттестаты и протоколы первичной (периодической) аттестации сертифицированного в 
установленном порядке испытательного оборудования, копии квалификационных удостоверений персонала. 

52. Текстовая часть технического отчета заканчивается выводами и рекомендациями с указанием 
возможности и условий дальнейшей безопасной эксплуатации резервуара. 

53. В техническом отчете приводятся результаты оценки ремонтопригодности резервуара и 
рекомендации по выполнению ремонтных работ или выводу его из эксплуатации. 

54. Оформленный технический отчет рекомендуется утверждать руководителем диагностической 
организации и подписывать исполнителями. 

55. Первый экземпляр технического отчета рекомендуется хранить в диагностической организации. 
Второй экземпляр технического отчета рекомендуется приложить к паспорту на резервуар. 
 

VIII. РЕКОМЕНДАЦИИ К СИСТЕМАМ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРА 

 
56. Оснащение резервуаров СМ проводится с целью повышения безопасности эксплуатации резервуаров. 

57. СМ может включать следующие подсистемы: акустико-эмиссионного контроля (далее - АЭК); 
контроля осадки фундамента (ростверка) резервуара; контроля заземления и молниезащиты резервуара; 
контроля наклона (кренов) стенки резервуара; контроля напряженно-деформированного состояния (НДС) 
элементов резервуара. 

58. СМ может позволять получать от автоматизированной системы управления технологическими 
процессами (далее - АСУТП), измерять и анализировать значения технологических параметров и параметров 
технического состояния резервуаров. 

59. СМ может вести учет параметров и значений, установленных для накопления статистических данных 
в процессе эксплуатации для последующего анализа уровня риска. 

60. СМ может разрабатываться как для проектируемого резервуара, так и для находящегося в 
эксплуатации. 



61. Решение об оснащении резервуара СМ принимает собственник объекта, а ее вид, состав и 
возможность установки определяет специализированная организация: 

для проектируемого резервуара - в зависимости от условий предстоящей эксплуатации и анализа 
факторов риска аварий резервуаров; 

для резервуаров, находящихся в эксплуатации, - в зависимости от условий предстоящей эксплуатации, 
анализа факторов риска аварий резервуаров, работоспособного технического состояния резервуара. 
Техническое состояние резервуара определяется в результате полного технического диагностирования. 

62. Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы СМ выполняются специализированными 
организациями, являющимися членами соответствующей саморегулируемой организации. 

63. СМ выполняется многоканальной, комплексной, использующей набор различных методов контроля. 

Для минимизации человеческого фактора и повышения достоверности СМ при выборе метода контроля 
предпочтение должно отдаваться методам контроля, реализованным с применением искусственного 
интеллекта, машинного обучения. 

64. Для программного обеспечения всех подсистем, входящих в состав СМ, рекомендуется 
предусматривать цветовую индикацию интервалов значений измеряемых параметров с отображением на 
автоматизированном рабочем месте оператора: 

зеленый цвет - "ДОПУСТИМО"; 

желтый цвет - "ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЯ МЕР"; 

красный цвет - "НЕДОПУСТИМО". 

65. При переходе одной или нескольких подсистем в состояние "ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЯ МЕР" или 
"НЕДОПУСТИМО" оператор выполняет действия в соответствии с картой принятия решений, являющейся 
неотъемлемой частью регламента СМ. 

Данный регламент рекомендуется разрабатывать проектировщиком СМ и утверждать собственником 
резервуара до ввода в эксплуатацию СМ. 

66. В картах принятия решений рекомендуется указывать четкую последовательность действий для 
оператора СМ и обслуживающего персонала резервуара, в том числе по проверке достоверности данных СМ. 

67. При переходе СМ в состояние "НЕДОПУСТИМО" в программном обеспечении СМ рекомендуется 
предусматривать визуальную и звуковую сигнализацию для оповещения оператора СМ с указанием типа и 
местоположения нарушения штатного состояния несущих конструкций резервуара, а также условий 
безопасного и правильного функционирования резервуаров в технологическом процессе. 

68. По объему выявляемых неисправностей СМ может быть системой широкого класса, выявляющей 
неисправности различных конструкций, входящих не только в состав резервуара. 

69. При проектировании СМ рекомендуется предусматривать способы установки датчиков СМ, не 
нарушающие условий безопасного и правильного функционирования резервуаров в технологическом 
процессе. 

70. В конструкциях резервуаров не рекомендуется ослаблять несущие конструкции отверстиями, не 
предназначенными проектом для непосредственного функционирования резервуара, в том числе кессонами 
для установки датчиков акустико-эмиссионного или какого-либо другого контроля. 

71. СМ может предусматривать возможность получения данных от контрольно-измерительных приборов 
и автоматики (далее - КИПиА) или АСУТП значений параметров технологического процесса (уровень налива 
хранимого продукта, температуру и др.). 

72. Окончательная настройка численных значений параметров индикаторных интервалов СМ может 



производиться в ходе пусконаладочных работ. Верификацию выбранных режимов и установленных 
параметров рекомендуется выполнять в период опытной эксплуатации СМ. 

73. Состав СМ, типы, количество и места установки датчиков, общие принципы работы и применяемые 
критерии оценки предусматриваются в проектной документации на СМ. 

74. Для СМ рекомендуется предусматривать автоматическое проведение проверки работоспособности 
всех каналов регистрации параметров в соответствии с проектом. В случае обнаружения неисправности СМ 
выдает уведомление, а специализированная организация или персонал эксплуатирующей организации 
выполняет устранение неисправности. 

75. Данные СМ рекомендуется хранить на отказоустойчивом дисковом массиве. Отказоустойчивый 
дисковый массив рекомендуется располагать в серверной стойке, расположенной в серверном помещении, и 
иметь объем памяти, достаточный для хранения информации не менее чем за один календарный год 
непрерывной работы СМ. 

76. Для специалистов подрядных организаций рекомендуется предусматривать протокол доступа к 
данным СМ. 

77. Оборудование и компоненты СМ, находящиеся во взрывоопасной зоне, рекомендуется использовать 
во взрывозащищенном исполнении не ниже подгруппы IIA, а для температурного класса компонентов, 
находящихся на открытом воздухе, рекомендуется соблюдать соответствие классу T6 согласно действующей 
нормативной документации. 

78. Периодическую проверку технического состояния СМ рекомендуется осуществлять: 

ежемесячно путем визуального осмотра целостного состояния конструкций и крепежных элементов 
системы, отсутствия внешнего воздействия; 

не реже одного раза в квартал путем проверки целостности всех элементов системы, кабелей, изоляции, 
вводов и крепежных элементов СМ, проверки эффективности работы СМ специалистами профильных 
организаций или специально обученным и аттестованным персоналом эксплуатирующей организации с 
оформлением акта проверки; 

ежегодно путем тестирования на аварийное срабатывание СМ посредством имитации нарушения 
штатного состояния резервуара с оформлением акта проверки; тестирование проводится при трехстороннем 
участии представителей организации, эксплуатирующей резервуар, организации, отвечающей за исправную 
работу СМ, и производителя СМ. 

79. Для конструкции СМ рекомендуется обеспечение степени защиты от внешних воздействий не ниже 
IP66 для элементов СМ, предназначенных для установки на открытом воздухе. 

80. Рекомендуемые состав и назначение подсистем СМ: 

подсистема АЭК: 

а) выявление источников АЭ; 

б) измерение параметров сигналов акустической эмиссии по всем каналам регистрации; 

в) определение степени опасности выявленных источников АЭ и вычисление их координат согласно 
действующим нормативным документам; 

подсистема контроля осадки фундамента (ростверка) резервуара для контроля осадки фундамента. 
Диапазон измерения и количество рекомендуется определять в проекте на СМ для конкретного резервуара; 

подсистема контроля заземления и молниезащиты резервуара для контроля превышения сопротивления 
любой точки его внутренней и внешней поверхности относительно магистрали заземления более 10 Ом; 

подсистема контроля наклона (кренов) стенки резервуара для контроля наклона стенки резервуара в 



верхней части стенки не менее чем в трех точках, на равных расстояниях, по окружности; 

подсистема контроля напряженного-деформированного состояния (НДС) элементов резервуара для 
контроля НДС в наиболее ответственных и нагруженных элементах резервуара. Места, типы и количество 
датчиков деформации рекомендуется определять исходя из анализа конечно-элементной модели резервуара 
и указывать в проекте СМ. 

81. Для СМ может быть предусмотрена возможность интеграции в систему контроля федеральных 
органов исполнительной власти, передавая результирующие данные при переходе СМ в состояние "ТРЕБУЕТ 
ПРИНЯТИЯ МЕР" и "НЕДОПУСТИМОЕ" без передачи эксплуатационных параметров и данных. 

82. СМ подлежит экспертизе промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (статья 13), с 
приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. N 420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности". 
  



Приложение N 1 
к Руководству по безопасности 

"Рекомендации по техническому 
диагностированию сварных 

вертикальных цилиндрических резервуаров 
для нефти и нефтепродуктов", 

утвержденному приказом 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 23 августа 2023 г. N 305 

 
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ЧАСТИЧНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА  

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Типовая программа частичного технического диагностирования 

резервуара предусматривает выполнение следующих видов работ: 

анализ технической документации на резервуар и ее комплектности (паспорта резервуара, 
исполнительной документации на строительство, реконструкцию резервуара, эксплуатационной 
документации); 

осмотр, ВИК основного металла и сварных соединений элементов металлоконструкций резервуара с 
наружной стороны; 

геодезические измерения (контроль размеров, формы конструкций, осадок резервуара); 

измерение толщины металла; 

неразрушающий контроль основного металла и сварных соединений конструкций; 

проведение оценки технического состояния конструкций резервуара по результатам технического 
диагностирования в соответствии с разделом V Руководства; 

подготовка предварительного отчета; 

составление сводной дефектной ведомости с перечнем выявленных дефектов с указанием расположения 
выявленных дефектов на эскизах, их параметров и координат (рекомендуемая форма таблицы сводной 
дефектной ведомости приведена в приложении N 4 к Руководству); 

расчет остаточного ресурса безопасной эксплуатации резервуара и выполнение проверочных расчетов в 
соответствии с разделом VI Руководства; 

разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации резервуара, выполнению ремонтных работ или 
исключению его из эксплуатации в соответствии с разделом VII Руководства; 

подготовка технического отчета по результатам частичного технического диагностирования резервуара с 
результатами проведенных расчетов в соответствии с разделом VII Руководства; 

выполнение экспертизы промышленной безопасности резервуара. 
  



II. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕЗЕРВУАР И ЕЕ КОМПЛЕКТНОСТИ 
 

2. При проведении анализа технической документации на резервуар устанавливаются 
следующие данные: 

данные об организации, эксплуатирующей резервуар; 

место расположения резервуара; 

тип резервуара; инвентарный номер; технологический номер; 

обозначение проектной документации, в соответствии с которой построен резервуар; 

перечень отступлений от проектной документации и наличие документов по их согласованию; 

организация-разработчик рабочих чертежей; 

завод-изготовитель металлоконструкций; 

строительно-монтажные организации, построившие резервуар; 

дата начала монтажа; 

дата окончания монтажа; 

дата приемки и ввода в эксплуатацию; 

высота стенки резервуара; 

диаметр резервуара; 

режим работы (число циклов нагружения за последний год); 

верхний аварийный уровень налива согласно решению, приведенному в проектной документации; 

верхний аварийный уровень налива согласно технологической карте; 

вид продукта, хранимого в резервуаре на момент проведения диагностирования, его характеристики: 
плотность, класс в соответствии с ГОСТ Р 51858-2002 "Нефть. Общие технические условия", принятым и 
введенным в действие постановлением Госстандарта России от 8 января 2002 г. N 2-ст, содержание серы, 
меркаптана; 

марка, сертификаты, химический состав и механические характеристики (по сертификатам) металла, из 
которого изготовлены стенка, днище, крыша, понтон, люки и патрубки, (опорное) кольцо, кольца жесткости; 

вес металлоконструкций резервуара; 

перечень технологий сварки и сварочных материалов, примененных при изготовлении, монтаже и 
ремонте резервуара; 

сведения об антикоррозионной защите, ЭХЗ, молниезащите и заземлении; 

перечень оборудования контрольно-измерительных приборов, средств измерений и автоматики, 
установленных на резервуаре; 

даты и результаты проведенных ранее технических диагностирований, данные по результатам контроля 
конструкций и сварных соединений, результаты периодических проверок осадки основания (нивелирование 
наружного контура днища) и отклонений образующих резервуара от вертикали; 

данные о видах и датах аварий, отказов; 



количество и описание проведенных ремонтов; 

сведения о комплектности эксплуатационно-технической документации. 
 

III. ОСМОТР, ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА И СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРА С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ 

 
3. При осмотре резервуара рекомендуется обращать внимание на: 

состояние основного металла стенки, днища, настила и несущих элементов крыши; 

местные деформации, вмятины и выпучины; 

элементы конструкций, не предусмотренные проектной документацией, установленные на стенке и 
крыше резервуара при производстве работ по монтажу и ремонту резервуара, ребра и кольца жесткости, 
накладки, вставки; 

размещение сварных соединений патрубков на стенке резервуара по отношению к вертикальным и 
горизонтальным сварным соединениям в соответствии с проектной документацией; 

состояние сварных соединений конструкций резервуаров в соответствии с требованиями проектной 
документации, стандартов на соответствующие виды сварки и типы сварных швов. 

4. Осмотр поверхности основного металла резервуара проводится в следующей последовательности: 

окрайки днища и нижняя часть первого пояса; 

наружная часть первого и второго поясов, а затем третьего, четвертого поясов (с применением 
переносной лестницы, строительных подмостей или автомобильного гидроподъемника); 

верхние пояса с применением автомобильного гидроподъемника или с помощью оптических приборов 
(бинокль или подзорная труба); 

места переменного уровня нефти (нефтепродукта); 

настил и несущие элементы кровли. 

5. Коррозионные разрушения подлежат разграничению по их виду на: 

равномерную коррозию (когда коррозионное разрушение охватывает всю поверхность металла); 

местную (при охвате отдельных участков поверхности); 

язвенную, питтинговую (точечную) и коррозию пятнами. 

6. По результатам осмотра на поверхности конструкций отмечают участки коррозионных разрушений 
поверхности, на которых затем проводят измерения толщин. 

7. При осмотре люков и патрубков на стенке резервуара рекомендуется обратить внимание на наличие 
выпучин, вмятин и коррозионных разрушений. 

8. При осмотре плавающей крыши (понтона) рекомендуется обратить внимание на: 

горизонтальность поверхности (перекос в одну сторону свидетельствует о негерметичности коробов и 
наличии в них продукта); 

наличие продукта на центральной части и в коробах плавающей крыши (понтона); 

плотность прилегания затворов к стенке резервуара и направляющим, а также их состояние; 

состояние сварных швов центральной части (для однодечной крыши), сварных швов коробов и нижней 



деки (для двудечной крыши); 

наличие выпучин и вмятин на коробах и центральной части; 

техническое состояние затвора; 

состояние конструкций и сварных швов катучей лестницы. 

9. При контроле алюминиевых купольных крыш обследуются карты обшивки и узлы крепления обшивки 
к несущим стержням каркаса. Нарушения указанных узлов в виде выдергивания обшивки из пазов стержневых 
элементов являются предаварийной ситуацией и могут привести к потере устойчивости данного стержневого 
элемента при последующих снеговых и гололедных нагрузках. В случае обнаружения таких разрушенных узлов 
должен быть незамедлительно проведен текущий (либо капитальный) ремонт. 

При осмотре теплоизолированных резервуаров проверяют толщину изоляционного слоя, его плотное 
прилегание к металлу (адгезия к металлу в случае пенополиуретановой изоляции), отсутствие намокания 
нефтью (нефтепродуктом). При наличии признаков увеличения теплопроводности изоляционного материала 
(о чем можно судить по увеличению теплопотерь через изоляцию и увеличению скорости падения 
температуры нефти (нефтепродукта) при ее (его) хранении в резервуаре) выявляют причину, вызвавшую 
увеличение теплопроводности, и принимают меры по ремонту или замене тепловой изоляции. Теплопотери 
могут быть выявлены методами инфракрасной спектроскопии в соответствии с ГОСТ 26629-85 
"Государственный стандарт Союза ССР. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества 
теплоизоляции ограждающих конструкций", утвержденным и введенным в действие постановлением Госстроя 
СССР от 5 октября 1985 г. N 173. 

10. По результатам проведения осмотра оформляется акт проведения осмотра в соответствии с 
приложением N 5 к Руководству. К акту могут прилагаться эскизы (развертки) конструкций резервуара с 
указанием координат расположения выявленных дефектов, элементов, не предусмотренных проектной 
документацией, мест установки оборудования, разбежки сварных швов, люков, патрубков, лестниц, 
ограждений, площадок. 

11. ВИК подлежат все конструкции и сварные соединения резервуара, шахтных, одномаршевых или 
кольцевых лестниц, лестниц обслуживания технологического оборудования, площадок, переходов, 
ограждений, обеспечивающих безопасность работы персонала. При проведении ВИК проверяется соответствие 
размеров и размещения элементов конструкций (патрубков, люков, оборудования), разбежка сварных швов, 
усиливающих накладок, высота ограждающих перил ветрового кольца требованиям проектной, нормативной 
и технической документации. При этом первоочередное внимание уделяется: 

сварным соединениям в вертикальных монтажных стыках стенки, пересечениях вертикальных и 
горизонтальных швов в первом, третьем поясах стенки (считая снизу), сварному шву между стенкой и днищем, 
сварным швам приварки люков и врезок в нижние пояса резервуаров; 

местам стенки у нижнего уторного шва, соединяющего стенку с днищем; 

местам присоединения анкерных креплений (при наличии), трубопроводов, в том числе передающих 
вибрационные нагрузки; 

участкам стенки, имеющим местные выпучины или вмятины и отклонения образующих по вертикали (за 
пределами допусков); 

участкам конструкций, наиболее подверженных коррозионному разрушению: нижнего пояса и двух 
верхних поясов стенки, днища, настила и несущих элементов крыши, понтонов и плавающих крыш. 

12. При контроле состояния фундамента и отмостки обращается внимание на: 

наличие пустот между днищем резервуара и основанием; 

погружение нижней части резервуара в грунт и скопление дождевой воды по контуру резервуара; 

наличие растительности на отмостке; 



трещины и выбоины в отмостке и кольцевом лотке (при наличии); 

наличие необходимого уклона отмостки, обеспечивающего отвод воды в сторону кольцевого лотка 
(указывается в проекте, но не менее 1:10). 

13. Проверяется расположение швов приварки отдельных элементов оборудования на стенке резервуара 
относительно друг друга. Вертикальные и горизонтальные швы стенки проверяются по следующим 
параметрам: 

расстояния между швами патрубков, усиливающих листов и швами стенки не менее: 

до вертикальных сварных швов - 250 мм; 

до горизонтальных швов - 100 мм; 

расположение вертикальных соединений первого пояса стенки от сварных стыков окраек днища в 
соответствии с проектной документацией; 

выступающая часть окрайки днища снаружи не менее: 

30 мм - для РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК, построенных в соответствии с СП 70.13330.2012. "Свод правил. 
Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87", утвержденным 
приказом Госстроя от 25 декабря 2012 г. N 109/ГС; 

50 мм - для РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК, а также не менее 50 мм и не более 100 мм - для РВС, РВСП, РВСПА, 
РВСПК, построенных в соответствии с требованиями Федерального закона N 384-ФЗ и с учетом требований 
постановления Правительства Российской Федерации N 815 "Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений", и в соответствии с ГОСТ 31385-2016. 

14. По результатам ВИК отмечают участки коррозионных разрушений поверхности и места появления 
отпотин, а также другие места возможного появления сквозных дефектов, на которых затем проводят 
капиллярный контроль проникающими веществами (далее - ПВК) и УЗК. 

15. На поверхности основного металла, предварительно очищенной от грязи и нефти (нефтепродукта), 
выявляется наличие коррозионных разрушений, царапин, задиров, трещин, прожогов, оплавлений, вырывов, 
расслоений, неметаллических включений, закатов и других дефектов. Все выявленные дефекты подлежат 
измерению по глубине, протяженности и наносятся на эскизы конструкций, выполненные в масштабе с 
указанием координат привязки. 

16. ВИК сварных швов с использованием шаблона сварщика и других средств измерений проводится в 
условиях достаточной освещенности с целью выявления наружных дефектов: 

несоответствия размеров швов требованиям проектной документации и стандартов; 

трещин всех видов и направлений; 

наплывов, подрезов, прожогов, незаваренных кратеров, пористости, отпотин и других технологических 
дефектов; 

отсутствия плавных переходов от одного сечения к другому; 

несоответствия общих геометрических размеров сварного шва требованиям проектной документации; 

угловатостей и депланаций. 

17. При проведении ВИК плавающей крыши выполняются: 

проверка состояния затвора (потертость, разрушения) и плотности прилегания затвора к стенке; 



измерение расстояния между стенкой резервуара и вертикальным бортовым листом плавающей крыши. 
Шаг измерений - 6 м напротив образующих стенки, по которым производилась нивелировка; 

проверка состояния уплотняющего затвора между направляющей резервуара и патрубком (потертость, 
разрушения) и плотности прилегания затвора к направляющей. 

По результатам ВИК оформляется Акт проведения визуального и измерительного контроля 
(рекомендуемый образец акта проведения визуального и измерительного контроля приведен в приложении 
N 5 к Руководству). К акту могут быть приложены эскизы конструкций резервуара с указанием координат 
расположения выявленных дефектов, мест установки оборудования, разбежки сварных швов, размеров 
усиливающих элементов. 
 

IV. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА (КОНТРОЛЬ РАЗМЕРОВ, ФОРМЫ КОНСТРУКЦИЙ, 
ОСАДОК РЕЗЕРВУАРА) 

 
18. Измерение геометрической формы стенки резервуара производится для выявления отклонений 

формы от требований проектной документации и соответствующих норм: 

измеряется величина отклонений стенки от вертикали на расстоянии 50 мм ниже верха каждого пояса; 

измерения производятся в наиболее деформированных местах стенки (по результатам внешнего 
осмотра) при помощи шаблонов, отвесов и геодезическими методами (в том числе с применением лазерного 
сканирования); 

измерения производятся в точках, расположенных по периметру стенки с шагом не реже чем через 6 м, 
начиная от приемо-раздаточных патрубков с нумерацией по часовой стрелке. Номера точек должны быть 
нанесены несмываемой краской на поверхность стенки; 

при проведении измерений формы и контура локальных геометрических дефектов стенки (вмятин, 
выпучин) и хлопунов шаг выполнения измерений уменьшается; 

результаты проведения геодезических работ оформляются актом. К акту проведения геодезических 
измерений могут быть приложены таблицы со значениями измерений и эскизы отклонений конструкций 
резервуара от номинальных. 

19. Геодезические измерения резервуара проводятся дважды на заполненном и опорожненном 
резервуаре с определением мест наибольших деформаций и выявлением НДС стенки под нагрузкой. 

20. На резервуарах рулонного изготовления на стыке соединения двух кромок рулона (монтажный шов) 
образуется угловатость. Угловатость способствует образованию концентрации напряжений. За показатель 
угловатости применяется стрела прогиба в месте отклонения вертикальной образующей резервуара. Величина 
прогиба измеряется с помощью шаблона. Для оценки угловатости в зонах монтажных сварных швов стенки 
резервуаров рулонного и полистового изготовления длина (база) шаблона рекомендуется равной 500 мм. 

21. По результатам проведения геодезических измерений конструкций резервуара оформляется акт 
проведения геодезических измерений (рекомендуемый образец акта проведения геодезических измерений 
приведен в приложении N 5 к Руководству). 

22. Величины неравномерной абсолютной и относительной осадки наружного контура днища 
определяются с применением оптических, гидравлических нивелиров и тахеометров (в том числе лазерных 
сканеров). 

23. Для оценки осадки оснований резервуаров за длительный период эксплуатации необходимо 
установить постоянные точки нивелирования и проводить привязку отметок точек нивелирования к 
постоянному реперу. 

24. Нивелирование окрайки (наружного контура днища) проводится в точках, отстоящих друг от друга на 
расстоянии не более 6 м (в точках, соответствующих нумерации образующих стенки). При превышении 
допустимых отклонений дополнительно проводится измерение отклонения окрайки (наружного контура 



днища) с шагом в 1 м вправо и влево до следующей точки нивелирования. При проведении частичного 
технического диагностирования нивелирование проводится на минимальном уровне налива. 

25. В первые четыре года после ввода резервуара в эксплуатацию (или до полной стабилизации осадки 
основания) рекомендуется ежегодно проводить нивелирование окрайки днища в абсолютных отметках и 
результаты вносить в эксплуатационную документацию. 

26. Нивелирование стационарных стальных и алюминиевых крыш проводится для определения 
отклонений высотных отметок несущих конструкций стальных и алюминиевых стационарных крыш от 
значений, приведенных в проектной документации, в случае выявления видимых деформаций по результатам 
ВИК. 

27. Нивелирование стальных крыш проводится с площадок на крыше резервуара, с верхней площадки 
шахтной или спиральной лестниц по узлам пересечения несущих элементов при помощи тахеометров или 
лазерных сканеров. 

28. Для алюминиевых крыш работы по определению высотных отметок узлов могут производиться с 
площадок обслуживания соседних резервуаров или с поверхности земли при помощи тахеометров или 
лазерных сканеров. 

29. Работы по определению отклонений высотных отметок несущих конструкций стальных и 
алюминиевых стационарных крыш от значений, приведенных в проектной документации, выполняются с 
учетом конструктивных особенностей крыш и проводятся по специальным разделам программы технического 
диагностирования, согласованным с владельцем резервуара. 

30. Определение отклонения приемо-раздаточных патрубков от горизонтальной плоскости должно 
проводиться на базе 250 мм (для резервуаров емкостью до 5000 м3) и на базе 350 мм (для резервуаров 
емкостью от 5000 до 50000 м3). 

31. По результатам проведения нивелирования оформляется акт проведения нивелирования 
(рекомендуемый образец акта проведения нивелирования приведен в приложении N 5 к Руководству). К акту 
могут быть приложены таблицы с результатами контроля и схемами измерений конструкций резервуара. 
 

V. ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛА 
 

32. Определение толщины металла проводят ультразвуковыми толщиномерами. Глубину раковин, 
образовавшихся от коррозионных разрушений, измеряют штангенциркулем или специальным 
приспособлением с индикатором часового типа. 

33. Объем работ по измерениям толщин устанавливается на основании результатов визуального осмотра 
конструкций резервуара и в зависимости от длительности эксплуатации и агрессивности хранимого продукта. 
Во всех случаях измерения проводят в местах, наиболее пораженных коррозионным разрушением. 

34. Измерения толщины стенки резервуара проводятся на каждом листе нижних двух поясов стенки 
резервуара в количестве не менее пяти измерений (четыре в углах листа, одно в середине). 

35. На третьем поясе стенки проводится измерение толщины каждого листа в доступных для измерения 
зонах (не менее трех измерений). 

36. Толщину верхних поясов, начиная с четвертого, измеряют по образующей вдоль шахтной лестницы 
или кольцевой лестницы. Производят не менее трех измерений (верх, середина, низ листа). 

37. Для нижней части первого пояса стенки в районе возможного скопления подтоварной воды 
(примыкают к окрайкам днища, имеющим наименьшую высотную отметку по результатам нивелирования) для 
полосы высотой от 300 до 400 мм рекомендуется для нескольких листов, расположенных равномерно по 
периметру резервуара, произвести сканирование толщины стенки с шагом от 15 до 20 мм. 

38. Измерение толщины на ремонтных вставках в стенку резервуара проводится в трех точках по высоте 
каждого листа. 



39. При обнаружении ультразвуковым толщиномером участков с резким изменением толщин стенки 
выполняется диагностирование найденного участка при помощи ультразвукового дефектоскопа с целью 
определения возможного расслоения металла. 

40. За действительную минимальную толщину листа пояса стенки, используемую для проведения 
прочностных расчетов, принимается средняя величина толщины стенки из всех выполненных на листе 
измерений (исключая местные и язвенные коррозионные разрушения листа пояса стенки). 

41. По результатам измерений толщин стенки оформляется акт проведения ультразвуковой 
толщинометрии (рекомендуемый образец акта проведения ультразвуковой толщинометрии приведен в 
приложении N 5 к Руководству). К акту могут быть приложены таблицы с результатами измерений и эскизами 
стенки с указанием мест измерений. 

42. Измерения толщин окрайки днища резервуара проводятся не менее чем в трех точках на каждом 
выступе окрайки днища. 

43. При обнаружении ультразвуковым толщиномером участков окрайки с резким изменением толщин 
выполняется диагностирование найденного участка при помощи ультразвукового дефектоскопа с целью 
определения возможного расслоения металла. 

44. За действительную минимальную толщину окрайки днища принимается средняя величина из всех 
выполненных на листе измерений. 

45. По результатам измерений толщин окрайки днища оформляется акт. К акту прилагаются таблицы с 
результатами измерений и эскизами кольца окрайки с указанием мест измерений. 

46. Измерения толщины листов настила крыши резервуара проводятся не менее чем в трех точках на 
каждом листе настила, расположенных по двум взаимно перпендикулярным диаметральным направлениям 
крыши резервуара. Рекомендуется одно из этих направлений ориентировать с севера на юг. За счет большего 
нагрева южной стороны крыши коррозионные процессы могут происходить быстрее. 

47. Измерения проводятся в местах наибольшего прогиба настила крыши. 

48. При значении минимальной толщины настила крыши, определенной по результатам измерений, 
отличающемся от значений, приведенных в проектной документации, более чем на 30% в меньшую сторону, 
измерения производятся на каждом листе крыши. 

49. За действительную толщину настила крыши принимается средняя величина из всех выполненных на 
листе измерений. 

50. По результатам измерений толщин настила крыши оформляется акт проведения ультразвуковой 
толщинометрии (рекомендуемый образец акта проведения нивелирования приведен в приложении N 5 к 
Руководству). К акту могут быть приложены таблицы с результатами измерений и эскизами крыши с указанием 
мест измерений. 

51. Для определения толщины конструкций плавающей крыши производится не менее трех измерений 
на: 

верхнем и периферийном вертикальных листах понтонного кольца плавающей крыши (измерения 
проводятся на всех листах); 

каждом листе верхней деки двудечной плавающей крыши по двум взаимно перпендикулярным 
диаметральным направлениям; 

каждом листе центральной части однодечной плавающей крыши по двум взаимно перпендикулярным 
диаметральным направлениям. 

52. За действительную минимальную толщину листа плавающей крыши принимается средняя величина 
из всех выполненных на листе измерений. 



53. По результатам измерений толщин листов конструкций плавающей крыши оформляется акт 
проведения ультразвуковой толщинометрии (рекомендуемый образец акта проведения ультразвуковой 
толщинометрии приведен в приложении N 5 к Руководству). К акту могут быть приложены таблицы с 
результатами измерений и эскизами крыши с указанием мест измерений. 

54. Измерения толщин люков, патрубков, воротников, усиливающих листов патрубков на стенке, 
стационарной и плавающей крыше, а также труб систем орошения и пожаротушения. 

55. Измерения толщин люков, люков-лазов, световых и монтажных люков проводятся в наиболее 
прокорродировавших местах, но не менее чем в четырех точках по периметру. 

56. Измерения толщин крышек люков, люков-лазов, световых и монтажных люков проводятся в наиболее 
прокорродировавших местах, количество измерений - не менее чем в трех точках. 

57. Количество измерений толщин воротников, усиливающих листов врезки патрубков - не менее чем в 
трех точках. 

58. Измерения толщин труб систем орошения и пожаротушения проводятся с лестниц обслуживания на 
стенке резервуара, количество измерений - не менее четырех по периметру трубы. 

59. За действительную минимальную толщину принимается средняя величина из всех выполненных на 
люке, листе, трубе измерений. 

60. По результатам измерений толщин люков, воротников, листов усиления, труб оформляется акт 
проведения ультразвуковой толщинометрии (рекомендуемый образец акта проведения ультразвуковой 
толщинометрии приведен в приложении N 5 к Руководству). К акту могут быть приложены таблицы с 
результатами измерений и эскизами с указанием мест измерений. 

61. Измерение толщин и размеров профилей лестниц, ограждений площадок, элементов жесткости, не 
предусмотренных проектной документацией, проводится штангенциркулем. Количество измерений - одно. 

62. Для выполнения прочностных расчетов за действительную минимальную толщину данного элемента 
(пояса, окрайки, кровли, центральной части плавающей крыши и коробов) принимается действительная 
минимальная толщина отдельного листа. 
 

VI. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
КОНСТРУКЦИЙ 

 
63. Неразрушающий контроль физическими методами применяется для выявления поверхностных и 

глубинных дефектов (несплошностей) сварных соединений и основного металла конструкций резервуара, 
выявленных по результатам ВИК. 

64. Решение о применении того или иного неразрушающего метода контроля или их комбинации 
принимается подрядной организацией, производящей техническое диагностирование, на основе технического 
задания, выданного эксплуатирующей организацией. 

65. УЗК применяется в качестве основного метода для контроля качества сплошности металла и сварных 
соединений элементов конструкций резервуара при его частичном техническом диагностировании. 

66. Размеры контролируемых участков перекрестий сварных швов стенки, на которых выполняется УЗК 
при частичном техническом диагностировании, приведены на рисунке 1. 
 



 

 

Рис. 1. Размеры контролируемых участков перекрестий сварных швов 

67. Объем УЗК сварных соединений стенки резервуара при частичном техническом диагностировании 
приведен в таблице N 1 приложения N 6 к Руководству. 

68. Перекрестья сварных соединений для УЗК рекомендуется выбирать по результатам предварительно 
проведенного анализа документации и ВИК. 

69. Если при контроле сварных соединений, указанных в таблице N 1 приложения N 6 к Руководству, 
обнаружены дефекты, указанные в приложении N 4 к Руководству, то объем контроля (длина сварных швов и 
количество контролируемых перекрестий) удваивается. В случае повторного обнаружения недопустимых 
дефектов назначается стопроцентный контроль вертикальных монтажных соединений на всю высоту и 
контроль всех перекрестий вертикальных и горизонтальных швов трех поясов. 

70. УЗК подлежат также сварные соединения на следующих участках и сварных швах стенки резервуара, 
имеющих дефекты, выявленные в результате ВИК: 

на нижних поясах стенки резервуара, имеющих местные выпучины или вмятины и отклонения 
образующих по вертикали (за пределами допусков); 

сварные швы при несоответствии по качеству поверхности, форме и размерам валиков усиления 
параметрам, приведенным в проектной документации. 

71. УЗК выполняется при обнаружении ультразвуковым толщиномером участков с резким изменением 
толщин стенки с целью определения возможного расслоения металла. 

72. По результатам УЗК оформляется акт проведения ультразвукового контроля (рекомендуемый образец 
акта проведения ультразвукового контроля приведен в приложении N 5 к Руководству). При составлении 
заключения каждый дефект рекомендуется описывать отдельно. В этой связи к акту проведения УЗК могут быть 
приложены схемы проведения контроля, заключения по результатам УЗК, эскизы конструкций резервуара с 
указанием координат расположения выявленных дефектов. 

73. АЭК является вспомогательным методом неразрушающего контроля и проводится для выявления 
развивающихся дефектов сварных соединений и основного металла стенки, определения общего 
коррозионного состояния внутренней поверхности днища резервуара и выявления зон потенциальной утечки 
продукта без вывода резервуара из эксплуатации. 

74. АЭК проводится в режиме специального нагружения конструкций резервуара (слив-налив). 

На основе полученных и обработанных данных источники акустической эмиссии в сварных соединениях 
и основном металле стенки резервуара могут оцениваться по степени опасности, 

75. При проведении АЭК необходимо производить непрерывное наблюдение за поступающими 
данными. Если в ходе нагружения конструкций резервуара (слива-налива) регистрируемый источник АЭ 
достигает катастрофически активных значений, то для предупреждения возникновения аварии испытания 
приостанавливаются до выяснения причин обнаруженного явления. 



76. В случае обнаружения источников АЭ классов II, III и IV или в случае, когда интерпретация АЭ 
источников затруднена, проводится дополнительный УЗК участков стенки резервуара в местах обнаружения 
источников АЭ. Окончательная оценка выявленных источников АЭ осуществляется по результатам 
дополнительного УЗК. Дефекты, являющиеся источниками АЭ критически активных или катастрофически 
активных значений, недопустимы. 

77. По результатам АЭК стенки и днища резервуара оформляется протокол АЭК, рекомендуемый образец 
которого приведен в приложении N 5 к Руководству. 

78. ПВК является вспомогательным методом контроля, применяется как дополнительный метод для 
выявления поверхностных дефектов сварных соединений и основного металла элементов конструкций 
резервуара. 

79. По результатам ПВК сварных соединений элементов резервуара оформляется акт проведения 
капиллярного контроля (рекомендуемый образец акта проведения капиллярного контроля приведен в 
приложении N 5 к Руководству). 

80. Магнитопорошковый контроль� XE «Магнитопорошковый контроль» � (далее - 
МПК) является вспомогательным методом контроля, применяется как дополнительный метод для выявления 
поверхностных дефектов сварных соединений и основного металла элементов конструкций резервуара. 

81. По результатам МПК поверхности (сварного шва) резервуара оформляется протокол проведения 
магнитопорошкового контроля поверхности (сварного шва), рекомендуемый образец которого приведен в 
приложении N 5 к Руководству. 

82. В состав предварительного отчета частичного технического диагностирования 
резервуара включаются следующие разделы: введение, информация о резервуаре, результаты оценки 
технического состояния конструкций резервуара по работам, проведенным в составе программы технического 
диагностирования резервуара. 
  



Приложение N 2 
к Руководству по безопасности 

"Рекомендации по техническому 
диагностированию сварных 

вертикальных цилиндрических резервуаров 
для нефти и нефтепродуктов", 

утвержденному приказом 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 23 августа 2023 г. N 305 

 
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА  

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Полное техническое диагностирование резервуара предусматривает выполнение всех работ по 

программе частичного технического диагностирования резервуара с наружной стороны, приведенной в 
приложении N 1 к Руководству, с изменениями работ в объемах неразрушающего контроля и выполнение 
диагностических работ для конструкций резервуара с внутренней стороны, а именно: 

осмотр, ВИК основного металла и сварных соединений элементов металлоконструкций резервуара с 
внутренней стороны; 

геодезические измерения (контроль размеров, формы конструкций, осадок резервуара); 

измерение толщины металла; 

неразрушающий контроль основного металла и сварных соединений конструкций; 

механические испытания и определение химического состава металла (при необходимости); 

контроль состояния АКП (при необходимости); 

контроль ЭХЗ, заземления, защиты от статического электричества; 

подготовка технического отчета по результатам полного технического диагностирования резервуара с 
результатами проведенных расчетов о возможном сроке безопасной эксплуатации резервуара и заключением 
экспертизы промышленной безопасности. 
 

II. ОСМОТР, ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КОНСТРУКЦИЙ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА 
И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРА С ВНУТРЕННЕЙ 

СТОРОНЫ 
 

2. При выполнении осмотра резервуара проверке подлежат: 

состояние основного металла стенки, днища; 

местные деформации, вмятины и выпучины; 

элементы конструкций, не предусмотренные проектной документацией, установленные на стенке 
резервуара при производстве работ по монтажу и ремонту резервуара (ребра жесткости, накладки, вставки); 

состояние сварных соединений конструкций резервуаров в соответствии с требованиями проектной 
документации, стандартов на соответствующие виды сварки и типы сварных швов; 

состояние сварных соединений врезок в стенку люков и патрубков с внутренней стороны; 

места расположения дефектов, выявленные по результатам АЭК (в случае проведения АЭК при 
предыдущем частичном техническом диагностировании); 



состояние основного металла и сварных швов стального (алюминиевого) понтона, плавающей крыши; 

наличие и состояние (с определением размеров и габаритов) трубопровода системы размыва донных 
отложений, а также других технологических систем внутри резервуара (водоспуск, пробоотборник). 

Все выявленные дефекты измеряются и наносятся на эскизы конструкций, выполненные в масштабе с 
указанием координат привязки. 

3. Осмотр поверхности основного металла резервуара производится с внутренней стороны в следующей 
последовательности: 

внутренняя часть окрайки днища и центральная часть днища; 

внутренняя часть первого и второго поясов, а затем третьего, четвертого поясов (с применением 
переносной лестницы); 

верхние пояса, несущие конструкции и настил крыши - с помощью оптических приборов (бинокль или 
подзорная труба); 

места переменного уровня нефти (нефтепродукта). 

4. На предварительно очищенной от грязи и нефти (нефтепродукта) осматриваемой поверхности 
основного металла резервуара выявляется наличие коррозионных разрушений, царапин, задиров, трещин, 
прожогов, оплавлений, вырывов, закатов и других дефектов. Все выявленные дефекты измеряются и наносятся 
на эскизы конструкций, выполненные в масштабе с указанием координат привязки. 

5. При осмотре сварных швов окраек днища резервуара устанавливается качество сварки стыкуемых 
кромок по всему периметру. Особое внимание уделяется сварным швам и околошовной зоне соединения 
листов окраек с первым поясом резервуара. 

6. При осмотре центральной части днища резервуара рекомендуется обратить внимание на состояние 
сварных соединений (особенно нахлесточных), наличие коррозионных разрушений, вмятин и выпучин. 

7. Осмотру подлежат трубопроводы, опорные стойки под трубопроводы и подкладные листы, 
располагающиеся на днище резервуара. 

8. При осмотре плавающей крыши изнутри резервуара проверяются: 

состояние и пространственное положение опорных и направляющих стоек; 

состояние сварных швов центральной части (для однодечной крыши), сварных швов коробов и нижней 
деки (для двудечной крыши); 

наличие выпучин и вмятин на коробах и центральной части; 

техническое состояние затвора. 

9. При осмотре стационарной крыши изнутри резервуара проверяются: 

состояние несущих радиальных и кольцевых элементов на наличие повреждений и деформаций; 

состояние настила крыши на наличие участков со сквозным коррозионным разрушением. 

10. По результатам проведения осмотра резервуара оформляется акт проведения осмотра, 
рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 5 к Руководству. К акту могут быть приложены 
эскизы (развертки) конструкций резервуара с указанием координат расположения выявленных дефектов, 
элементов, не предусмотренных проектной документацией, мест установки оборудования, люков, патрубков, 
лестниц, ограждений, площадок, взаимного расположения сварных швов. 

11. ВИК подлежат все сварные соединения четырех нижних поясов стенки с внутренней стороны 
резервуара, включая уторный узел и прилегающие к нему зоны основного металла на расстоянии не менее 20 



мм, которые перед осмотром должны быть очищены от краски, грязи и нефти (нефтепродукта). Работы 
производятся с переносной лестницы. 

12. ВИК сварных швов конструкций резервуара изнутри проводится с использованием шаблона сварщика 
и других средств измерений в условиях достаточной освещенности с целью выявления следующих наружных 
дефектов: 

несоответствия размеров швов требованиям проектной документации, стандартам и сводам правил; 

трещин всех видов и направлений; 

наплывов, подрезов, прожогов, незаваренных кратеров, непроваров, пористости, отпотин и других 
технологических дефектов; 

отсутствия плавных переходов от одного сечения к другому; 

несоответствия общих геометрических размеров конструкций сварных узлов требованиям проектной 
документации; 

угловатостей и депланаций. 

13. При проведении ВИК плавающей крыши и понтона с внутренней стороны резервуара выполняются: 

проверка состояния затвора (потертость, разрушения) и плотности прилегания затвора к стенке; 

проверка состояния уплотняющего затвора между направляющей резервуара и патрубком (потертость, 
разрушения) и плотности прилегания затвора к направляющей; 

контроль листов коробов, листов центральной части на наличие коррозионных разрушений, выпучин, 
вмятин; 

выявление нефти (нефтепродукта) на наружной поверхности, проверка работоспособности 
предохранительного клапана, люка-лаза. 

14. Для стационарных крыш в зонах с деформациями несущих конструкций и коррозионным 
разрушением настила резервуара, превышающим допустимые, вырезают отверстия (в случае необходимости) 
размером 500 x 500 мм и измеряют сечения элементов несущих конструкций (при сроке эксплуатации 
резервуара свыше 20 лет). 
 

III. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА (КОНТРОЛЬ РАЗМЕРОВ, ФОРМЫ КОНСТРУКЦИЙ, 
ОСАДОК РЕЗЕРВУАРА) 

 
15. Измерение геометрической формы стенки резервуара проводится для выявления отклонений формы 

от требований проектной документации: 

измеряется величина отклонений стенки на уровне верха каждого пояса от вертикали; 

измерения производятся в наиболее деформированных местах стенок (по результатам внешнего 
осмотра) при помощи шаблонов, отвесов и геодезическими методами; 

измерения производятся в точках, расположенных по периметру стенки с шагом не реже чем через 6 м, 
начиная от приемо-раздаточных патрубков с нумерацией по часовой стрелке. Номера точек наносятся 
несмываемой краской на поверхность стенки; 

при проведении измерений формы и контура локальных геометрических дефектов стенки (вмятин, 
выпучин) и хлопунов шаг выполнения измерений уменьшается; 

по результатам проведения геодезических измерений оформляется акт проведения геодезических 
измерений, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 5 к Руководству. К акту проведения 
геодезических измерений рекомендуется приложить таблицы со значениями измерений и эскизы отклонений 



конструкций резервуара от номинальных значений. 

16. Нивелирование днища резервуара проводится с шагом в 1 метр по двум диаметрально 
противоположным образующим для определения уклона днища. В зоне визуально наблюдаемых деформаций 
днища проводится дополнительное нивелирование для измерения вмятин (выпучин) на днище. 
Нивелирование проводится на опорожненном резервуаре. 

17. Нивелирование коробов понтона резервуара проводится при нахождении понтона на опорах с шагом 
в 6 м напротив образующих стенки, по которым проводилось нивелирование окрайки днища. 

18. По результатам нивелирования конструкций резервуара оформляется акт проведения нивелирования 
(рекомендуемый образец акта проведения нивелирования приведен в приложении N 5 к Руководству). К акту 
рекомендуется приложить таблицы с результатами контроля и схемами измерений конструкций резервуара. 

19. Контроль отвесом проводится для измерения вертикальности опорных стоек плавающей крыши 
(понтона) резервуара. 

20. Измерения отклонения направляющих плавающей крыши (понтона) резервуара от вертикали 
проводятся на всю высоту (H) в радиальном и тангенциальном направлениях (при положении плавающей 
крыши (понтона) на стойках). 

21. Измерения отклонения центральной опорной стойки стационарной крыши резервуара от вертикали 
проводятся на всю высоту (H) в радиальном и тангенциальном направлениях. 
 

IV. ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛА РЕЗЕРВУАРА 
 

22. Определение толщины металла резервуара проводится ультразвуковыми толщиномерами. Глубину 
раковин, образовавшихся от коррозионного разрушения, измеряют штангенциркулем или специальным 
индикатором. 

23. Объем работ по измерениям толщин устанавливается на основании результатов визуального осмотра 
конструкций резервуара и в зависимости от длительности эксплуатации и агрессивности хранимого продукта. 

Во всех случаях измерения следует проводить в местах, наиболее пораженных коррозионным 
разрушением. 

24. Измерения толщины внутренней части листов окрайки днища проводятся с шагом в 1 м вдоль 
периметра резервуара. 

25. Измерения толщины центральной части днища резервуара проводятся на каждом листе, лежащем на 
двух взаимно перпендикулярных диаметральных направлениях, одно из которых должно проходить через 
приемо-раздаточные патрубки; на каждом листе выполняется по три измерения вдоль указанных направлений. 
Дополнительные измерения проводятся в зонах хлопунов и видимых коррозионных разрушений не менее чем 
в трех точках. 

26. При обнаружении ультразвуковым толщиномером участков с резким изменением толщин резервуара 
выполняется диагностирование найденного участка при помощи ультразвукового дефектоскопа с целью 
определения возможного расслоения металла. 

27. За действительную минимальную толщину окрайки днища резервуара принимается средняя 
величина из всех выполненных на листе измерений. 

28. По результатам измерений толщин окрайки днища резервуара оформляется акт проведения 
ультразвуковой толщинометрии (рекомендуемый образец акта проведения ультразвуковой толщинометрии 
приведен в приложении N 5 к Руководству). К акту рекомендуется приложить таблицы с результатами 
измерений и эскизами кольца окрайки с указанием мест измерений. 

29. Для стационарных крыш в зонах с большими деформациями несущих конструкций и общим 
коррозионным разрушением настила более 50% толщины настила резервуара вырезают отверстия размером 



500 x 500 мм и измеряют толщины элементов несущих конструкций. Если при проведении УЗТ несущих 
конструкций крыши обнаружены коррозионные разрушения глубиной более 30% от толщины несущих 
конструкций резервуара, то объем контроля несущих конструкций крыши удваивается. 

30. Измерения толщин центральной опорной стойки резервуара (в случае наличия) проводятся в нижней, 
средней и верхней частях стойки. 

31. Измерения толщин короба резервуара проводятся в трех точках на каждом коробе с внутренней 
стороны плавающей крыши (понтона). Измерения толщин периферийного вертикального листа плавающей 
крыши проводятся в трех точках с нижней стороны плавающей крыши (понтона). 

32. Измерения толщин опорной стойки резервуара проводятся в трех точках (верх, середина, низ). 

33. Измерения толщин направляющих плавающей крыши (понтона) резервуара проводятся не менее чем 
в двух точках (верх, низ). 

34. Измерения толщин водоспуска резервуара проводятся в трех точках на каждом элементе. 

35. Измерения толщин трубопроводов подслойного пожаротушения, трубопроводов системы размыва 
донных отложений и зачистного трубопровода проводятся в четырех точках, расположенных через 90°, начиная 
с нижней образующей перечисленных трубопроводов. 

36. По результатам измерений толщин конструкций плавающей крыши (понтона) резервуара 
оформляется акт проведения ультразвуковой толщинометрии (рекомендуемый образец акта проведения 
ультразвуковой толщинометрии приведен в приложении N 5 к Руководству). К акту рекомендуется приложить 
таблицы с результатами измерений и эскизами конструкций резервуара с указанием мест измерений. 
 

V. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРА 

 
37. Неразрушающий контроль металла физическими методами производится по результатам ВИК. 

38. Решение о применении того или иного неразрушающего метода контроля или их комбинации 
принимается подрядной организацией, производящей техническое диагностирование, на основе технического 
задания, выданного эксплуатирующей организацией. 

39. Объем УЗК контроля сварных соединений стенки резервуара при полном техническом 
диагностировании приведен в таблице N 2 приложения N 6 к Руководству или может быть заменен на РК в 
соответствии с ГОСТ 7512-82 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод", 
утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 20 декабря 1982 г. N 4923. 

40. Перекрестья сварных соединений резервуара для УЗК рекомендуется выбирать по результатам 
предварительно проведенного анализа документации и ВИК. 

41. При контроле сварных соединений резервуара, приведенных в таблице N 2 приложения N 6 к 
Руководству, в случае обнаружения недопустимых дефектов объем контроля (длина сварных швов и 
количество контролируемых перекрестий) удваивается. В случае повторного обнаружения недопустимых 
дефектов назначается стопроцентный контроль всех перекрестий вертикальных и горизонтальных швов трех 
поясов. 

42. УЗК подлежат также сварные соединения резервуара на участках стенки, окраек, центральной части 
днища, имеющие местные выпучины или вмятины и отклонения образующих по вертикали (за пределами 
допусков), выявленные в результате ВИК внутренней поверхности резервуара. 

43. УЗК подлежат сварные швы резервуара при несоответствии параметрам, приведенным в проектной 
документации, по качеству поверхности, форме и размерам валиков усиления. 

44. УЗК выполняется при обнаружении ультразвуковым толщиномером участков с резким изменением 
толщин стенки резервуара с целью определения возможного расслоения металла. 



45. Контроль герметичности вакуумированием (далее - ПВТ) применяется для выявления сквозных 
повреждений (нарушений герметичности) сварных соединений "уторного" узла, днища, крыши резервуара. 

46. По результатам ПВТ сварных соединений резервуара оформляется акт проведения контроля 
герметичности вакуумированием (рекомендуемый образец акта проведения контроля герметичности 
вакуумированием приведен в приложении N 5 к Руководству). К акту проведения ПВТ рекомендуется прилагать 
эскизы конструкций резервуара с указанием координат расположения выявленных сквозных повреждений 
(нарушений герметичности). 

47. Контроль герметичности сварных соединений коробов плавающих крыш и сварных соединений 
коробов закрытого типа стальных понтонов резервуара проводится путем создания избыточного давления 
воздуха 4 кПа внутри коробов (в случае обнаружения нефти (нефтепродукта)). 

48. Контроль герметичности сварных соединений приварки воротников патрубков к стенке резервуара 
проводится путем создания избыточного давления воздуха 4 кПа в полости между воротником и стенкой. 
Закачка воздуха в полость между воротником и стенкой производится через технологическое отверстие в 
воротнике. Нарушение герметичности шва определяется по появлению пузырей пенного индикатора. 

49. Контроль герметичности поплавков (при их наличии) понтонов из алюминиевых сплавов проводится 
путем создания избыточного давления воздуха 4 кПа в поплавке и обмыливанием соединений. Закачка воздуха 
в поплавок производится через технологическое отверстие в торцевой части поплавка. Наличие несплошности 
шва определяется по появлению пузырей пенного индикатора. 

50. По результатам контроля герметичности избыточным давлением основного металла и сварных 
соединений конструкций резервуара оформляется акт проведения контроля герметичности избыточным 
давлением (рекомендуемый образец акта проведения контроля герметичности избыточным давлением 
приведен в приложении N 5 к Руководству). К акту проведения контроля давлением рекомендуется прилагать 
эскизы конструкций резервуара с указанием координат расположения выявленных сквозных повреждений. 
 

VI. МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЕТАЛЛА 
РЕЗЕРВУАРА 

 
51. Исследование химического состава, механических свойств и структуры основного металла и сварных 

соединений элементов резервуара выполняется для установления их соответствия требованиям нормативных 
и технических документов, а также с целью уточнения влияния эксплуатационных факторов на структуру и 
свойства металла. 

52. Исследования свойств металла производятся в следующих случаях: 

отсутствие или недостоверность документации (сертификатов на сталь), подтверждающей марку и 
качество металла основных элементов резервуара; 

обнаружение трещин (в том числе коррозионного растрескивания); 

после аварийных ситуаций, способствующих изменению свойств металла (нагрева резервуара при аварии 
и пожаре). 

В остальных случаях отбор образцов и проб металла проводится по усмотрению подрядной организации, 
производящей техническое диагностирование, в соответствии с техническим заданием, выданным 
эксплуатирующей организацией. 

53. В зависимости от потенциальной опасности выявленных дефектов, сроков эксплуатации конструкций 
резервуара организация, проводящая диагностирование, по согласованию с владельцем резервуара выбирает 
методику отбора образцов металла: 

вырезки образцов с проведением механических испытаний (при обнаружении трещин); 

взятие микропроб (реплик) с измерением твердости. 



54. Механические испытания образцов металла включают следующие испытания: 

на растяжение; 

на ударный изгиб; 

на статический изгиб. 

55. Для проведения механических испытаний металла необходимо вырезать участок листа (контрольную 
заготовку) круглой формы диаметром от 300 до 500 мм со сварным швом на наиболее корродированном листе 
в зонах интенсивных коррозионных разрушений, чтобы место вырезки можно было отремонтировать с 
помощью сварки. Центр вырезанного участка должен находиться на вертикальном сварном шве на расстоянии 
не менее 700 мм от горизонтальных швов. 

56. Механические испытания образцов сварных соединений проводятся: на растяжение, на ударный 
изгиб, на статический изгиб согласно ГОСТ 6996-66 "Сварные соединения. Методы определения механических 
свойств", утвержденному и введенному в действие постановлением Госстандарта СССР от 3 марта 1966 г. N 
4736. 

57. Механические испытания образцов основного металла металлоконструкций проводятся: 

на растяжение согласно ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) "Металлы. Методы испытаний на 
растяжение", утвержденному постановлением Госстандарта СССР от 16 июля 1984 г. N 2515; 

на ударный изгиб согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, 
комнатной и повышенных температурах", утвержденному постановлением Госстандарта СССР от 17 апреля 
1978 г. N 1021; 

на статический изгиб согласно ГОСТ 14019-2003 "Материалы металлические. Метод испытания на изгиб", 
введенному в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 20 января 2004 г. N 23-ст. 

58. При проверке прочностных, пластических и вязкостных характеристик основного металла путем 
вырезки и испытания отдельных образцов показатели механических свойств следует определять как среднее 
арифметическое результатов (по каждому виду испытаний). 

59. Оценку соответствия химического состава стали по ГОСТ Р 54384-2011 (ЕН 10020:2000) "Национальный 
стандарт Российской Федерации. Сталь. Определение и классификация по химическому составу и классам 
качества", утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 22 августа 2011 г. N 237-ст, и 
техническим условиям на соответствующие марки сталей рекомендуется выполнять спектрографическим 
способом. 

60. Определение твердости металла осуществляется при помощи переносных или стационарных 
приборов со статическим и динамическим нагружением. Для ориентировочной оценки временного 
сопротивления или предела текучести применяются формулы перевода величин твердости. 

61. По результатам определения механических свойств, химического состава стали резервуара 
оформляется акт проведения механических испытаний и химического состава стали (рекомендуемый образец 
акта проведения механических испытаний и химического состава стали приведен в приложении N 5 к 
Руководству). 
  



VII. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ РЕЗЕРВУАРА 
 

62. Контроль АКП резервуара производится подрядной организацией, производящей техническое 
диагностирование, на основе технического задания, выданного эксплуатирующей организацией, с учетом 
результатов ВИК. 

63. Проверка состояния АКП резервуара для определения возможности проведения УЗК без удаления 
АКП проводится в начале его технического диагностирования. Для оценки качества наружного АКП 
определяются следующие характеристики покрытий: 

внешний вид - визуально в соответствии с ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения. 
Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения", введенным в действие 
постановлением Госстандарта СССР от 3 сентября 1974 г. N 2089; 

толщина - с помощью магнитного толщиномера; 

сплошность покрытия - с помощью электролитического дефектоскопа типа "мокрая губка". 

64. При контроле внешнего вида АКП резервуара выявляются: 

эксплуатационные дефекты в виде растрескиваний, отслаиваний, пузырей, коррозионного разрушения 
металла под покрытием по всей контролируемой поверхности; 

дефекты, обусловленные некачественным нанесением покрытия на сварные швы и околошовные зоны в 
виде неоднородностей, наплывов, посторонних вкраплений, отслоений и потеков, сморщивания, которые 
вызовут нарушение акустического контакта и будут препятствовать перемещению датчиков 
(пьезоэлектрических преобразователей) при выполнении УЗК. 

Рекомендуемые объемы контроля состояния АКП резервуара приведены в таблице N 3 приложения N 6 
к Руководству. 

65. По результатам контроля состояния АКП резервуара оформляется акт проведения контроля состояния 
антикоррозионного покрытия (рекомендуемый образец акта проведения контроля состояния 
антикоррозионного покрытия приведен в приложении N 5 к Руководству). 
 

VIII. КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА РЕЗЕРВУАРА 

 
66. Системы ЭХЗ, заземления и защиты от статического электричества резервуара проверяются на 

соответствие проектной и нормативно-технической документации. 

Измерение сопротивления точек подключения ЭХЗ, заземления рекомендуется проводить с помощью 
мультиметров, омметров, измерителей сопротивления согласно ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84). "Приборы 
аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. 
Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения 
активной проводимости", введенному в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 
марта 1995 г. N 186. Класс точности - не ниже 1,5. 

67. По результатам контроля ЭХЗ, заземления, защиты от статического электричества резервуара 
оформляется акт проведения измерения сопротивления точек подключения ЭХЗ, молниезащиты и заземления 
(рекомендуемый образец акта проведения измерения сопротивления точек подключения ЭХЗ, молниезащиты 
и заземления приведен в приложении N 5 к Руководству). 
  



Приложение N 3 
к Руководству по безопасности 

"Рекомендации по техническому 
диагностированию сварных 

вертикальных цилиндрических резервуаров 
для нефти и нефтепродуктов", 

утвержденному приказом 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 23 августа 2023 г. N 305 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРОВ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ  
 

1. НОРМЫ ОЦЕНКИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЕЗЕРВУАРА 
 

1.1. НОРМЫ ОЦЕНКИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЕЗЕРВУАРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО И 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Нормы отбраковки сварных соединений резервуара по результатам ВИК приведены в таблице N 1 

настоящего приложения. 
 

Таблица N 1 
 

Элемент сварных соединений, наружный дефект Требования к качеству, допустимые размеры 
дефектов 

Поверхность шва 

Поверхность шва должна отвечать следующим 
требованиям: 

форма и размеры швов должны соответствовать 
требованиям проектной документации; 

гладкая или равномерная чешуйчатая 
поверхность (высота или глубина впадин не должна 
превышать 1 мм); 

плавное сопряжение с основным металлом 

Трещины (любых видов и размеров), отпотины, 
несплавления, наплывы, грубая чешуйчатость, 
наружные поры и цепочки пор, прожоги и свищи, 
кратеры 

Не допускаются 

Подрезы <*> 

Вертикальные 
соединения и 
соединения стенки с 
днищем 

Степень опасности дефекта резервуара от значения 
источника АЭ 

катастрофически 
активный 

критически 
активный 

активный 

5% от толщины, но 
не более 0,5 мм 

Не более 0,3 
мм 

Не более 0,2 
мм 

Горизонтальные 
соединения стенки 

5% от толщины, но 
не более 0,8 мм 

5% от 
толщины, но 
не более 0,6 

мм 

5% от 
толщины, но 
не более 0,3 

мм 

Прочие соединения 
стенки 

5% от толщины, но 
не более 0,8 мм 

5% от 
толщины, но 

5% от 
толщины, но 



не более 0,6 
мм 

не более 0,6 
мм 

Смещение свариваемых 
кромок для стыковых 

соединений из деталей одной 
толщины относительно друг 

друга 

Для деталей толщиной 
до 10 мм 

1,0 мм 

Для деталей более 10 
мм 

10% от толщины, но не более 3 мм 

Выпуклость или вогнутость углового шва 
Не должна превышать более чем на 20% величину 
катета шва 

Уменьшение катета углового шва Не более 1 мм 

Увеличение катета углового 
шва 

для катетов до 5 мм 1,0 мм 

для катетов свыше 5 
мм 

2,0 мм 

Механические повреждения и риски Глубина не более 5% от толщины 

<*> Длина подреза не должна превышать 10% от длины шва в пределах листа. 

 
1.2. НОРМЫ ОЦЕНКИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЕЗЕРВУАРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Нормы оценки дефектов сварных соединений конструкций резервуара, выявленных по результатам УЗК, 
приведены в таблице N 2 приложения. 
 

Таблица N 2 
 

Сварное 
соединение 

Наименьшая 
толщина 
элемента 

конструкции в 
сварном 

соединении, мм 

Длина 
оценочного 
участка, мм 

Фиксируемая 
эквивалентная площадь 

одиночного дефекта, мм2 

Допустимое 
число 

одиночных 
дефектов на 
оценочном 
участке, шт. 

наименьшая 
поисковая 

допустимая 
оценочная 

Стыковые 

От 5 до 10 20 5 7 1 

От 10 до 20 25 5 7 2 

От 20 до 30 30 5 7 3 

Примечание. 
Дефекты, обнаруженные на поисковом уровне, условная протяженность которых 

превышает длину оценочного участка, являются недопустимыми. 
Дефекты, расположенные на расстоянии друг от друга менее половины от суммы длин 

дефектов, считаются за один дефект. 

 
В швах сварных соединений конструкций резервуара, эксплуатируемых в районах с расчетной 

температурой от минус 40 °C до минус 65 °C включительно, допускаются внутренние дефекты, эквивалентная 
площадь которых не превышает половины значений допустимой оценочной площади согласно таблице N 2 
приложения. При этом наименьшую поисковую площадь уменьшают в два раза. Расстояния между дефектами 
резервуара должны быть не менее удвоенной длины оценочного участка. 

В сварных соединениях резервуара, доступных сварке с двух сторон, а также в соединениях на подкладках 
суммарная площадь дефектов (наружных, внутренних или тех и других одновременно) на оценочном участке 



не должна превышать 5% от площади продольного сечения сварного шва на этом участке. 

В соединениях без подкладок, доступных сварке только с одной стороны, суммарная площадь всех 
дефектов на оценочном участке не должна превышать 10% от площади продольного сечения сварного шва на 
этом участке. 
 

1.3. НОРМЫ ОЦЕНКИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЕЗЕРВУАРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 
Нормы оценки стыковых сварных соединений резервуара по результатам РК в соответствии с ГОСТ 23055-

78 "Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по 
результатам радиографического контроля", утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 7 апреля 
1978 г. N 960, приведены в таблицах N 3 - 5 приложения. 

Нормы оценки стыковых сварных соединений резервуара по результатам РК для резервуаров с 
активными значениями АЭ: 
 

Таблица N 3 
 

N 
п/п 

Толщина свариваемых 
элементов, мм 

Поры или включения Суммарная 
длина, мм 

Длина 
оценочного 
участка, мм Ширина 

(диаметр), 
мм 

Длина, мм 

1 2 3 4 5 6 

1. от 5 до 8 включительно 0,8 2,5 8,0 

100 

2, от 8 до 11 включительно 1,0 3,0 10,0 

3. от 11 до 14 включительно 1.2 3,5 12,0 

4. от 14 до 20 включительно 1,5 5,0 15,0 

5. от 20 до 26 включительно 2,0 6,0 20,0 

6. от 26 до 34 включительно 2,5 8,0 25,0 

 
Нормы оценки стыковых сварных соединений резервуара по результатам РК для резервуаров с 

критически активными значениями АЭ: 
  



Таблица N 4 
 

N 
п/п 

Толщина свариваемых 
элементов, мм 

Поры или включения Суммарная 
длина, мм 

Длина 
оценочного 
участка, мм Ширина 

(диаметр), 
мм 

Длина, мм 

1 2 3 4 5 6 

1. от 5 до 8 включительно 1,0 3,0 10,0 

100 

2. от 8 до 11 включительно 1,2 3,5 12,0 

3. от 11 до 14 включительно 1,5 5,0 15,0 

4. от 14 до 20 включительно 2,0 6,0 20,0 

5. от 20 до 26 включительно 2,5 8,0 25,0 

6. от 26 до 34 включительно 3,0 10,0 30,0 

 
Нормы оценки стыковых сварных соединений резервуара по результатам РК для резервуаров с 

катастрофически активными значениями АЭ: 
 

Таблица N 5 
 

N 
п/п 

Толщина свариваемых 
элементов, мм 

Поры или включения Суммарная 
длина, мм 

Длина 
оценочного 
участка, мм Ширина 

(диаметр), 
мм 

Длина, мм 

1 2 3 4 5 6 

1. От 5 до 8 включительно 1,2 5,0 12,0 

100 

2. От 8 до 11 включительно 1,5 6,0 15,0 

3. От 11 до 14 включительно 2,0 8,0 20,0 

4. От 14 до 20 включительно 2,5 10,0 25,0 

5. От 20 до 26 включительно 3,0 12,0 30,0 

6. От 26 до 34 включительно 4,0 15,0 40,0 

 
За размеры пор, шлаковых и вольфрамовых включений принимаются размеры их изображений на 

радиограммах: 

диаметр - для сферических пор и включений; 

длина и ширина - для удлиненных пор и включений. 

За размер скопления пор, шлаковых или вольфрамовых включений принимается его длина, измеренная 
по наиболее удаленным друг от друга краям изображений пор или включений в скоплении. 

За размеры шлаковых включений, непроваров и трещин принимается их длина. 



Поры или включения с расстоянием между ними не более их максимальной ширины или диаметра, 
независимо от их числа и взаимного расположения, рассматриваются как одна пора или одно включение. 

Длина скоплений не должна превышать 1,5 максимально допустимой длины отдельных дефектов, 
приведенных в таблицах N 3, 4, 5 приложения. 

Трещины, непровары и несплавления в сварных швах, выявленные по результатам РК, не допускаются. 

По результатам радиографического контроля оформляется акт проведения радиографического контроля 
в соответствии с приложением N 5 к Руководству. 
 

2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА, РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО И 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И РАЗБЕЖКИ СВАРНЫХ ШВОВ 
 

В основном металле не допускаются дефекты проката (трещины, расслоения, закаты, раковины, плены, 
раскатанные пузыри и загрязнения, пузыри-вздутия, вкатанная окалина). 

Допускаются дефекты (рябизна, риски и другие местные дефекты), не выводящие размеры листов 
основного металла за предельные отклонения по толщине согласно ГОСТ 19903-2015 "Межгосударственный 
стандарт. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент", введенному в действие приказом Росстандарта от 7 
апреля 2016 N 246-ст. 

Расстояния между сварными швами элементов конструкций и оборудования резервуара определяются в 
проектной документации на резервуар. 
 

3. НОРМЫ ОЦЕНКИ КОНСТРУКЦИЙ (ЭЛЕМЕНТОВ) РЕЗЕРВУАРА 
 

Нормы оценки конструкций (элементов) резервуара приведены в таблице N 6 приложения. 
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Таблица N 6 
 

N 
п/п 

Наименование конструкции 
(элемента) 

Нормы оценки конструкции (элемента) 

1. Днище 

Допустимые величины высоты хлопунов днища резервуаров, построенных в соответствии с СП 70.13330.2012 "Свод правил. 
Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87", утвержденным приказом Госстроя от 25 
декабря 2012 г. N 109/ГС, (далее - СП 70.13330.2012 приведены в таблице N 6.1 настоящего приложения. 

Таблица N 6.1 

 Высота хлопунов при диаметре днища, м Предельное отклонение, мм  

До 12 м (предельная площадь хлопуна 2 м2) 150 

Свыше 12 м (предельная площадь хлопуна 5 м2) 180 

 

Допустимые величины местных неровностей днища (хлопунов) резервуаров приведены в таблице N 6.2 настоящего 
приложения. 

Таблица N 6.2 

 Наименование параметра Предельное отклонение при диаметре резервуара, мм  

до 12 м Свыше 12 м до 25 м Свыше 
25 м 

Высота местных неровностей (хлопунов) на днище резервуара 
при площади неровности до 5 м2 

60 70 80 
 

 

Оценка вмятин и выпучин, имеющих площадь более 5 м2, может выполняться расчетом. 
Допустимые величины местных неровностей днища (хлопунов) резервуаров, построенных в соответствии с Руководством по 
безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов и ГОСТ 31385-2023 
"Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия", приведены 
в таблице N 6.3 настоящего приложения. 

Таблица N 6.3 
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 Наименование параметра Предельное отклонение, мм, при диаметре 
резервуара, м 

Примечание  

До 
12 

Свыше 12 
До 25 

Свыше 
25 

До 40 

Свыше 40 

 Высота местных выпучин или 
вмятин на центральной части 
днища 

f <= 0,0308·R f - максимальная стрела прогиба 
вмятины или выпучины на днище, 
мм; 

R - радиус вписанной окружности 
на любом участке вмятины или 
выпучины, мм. 

Резкие перегибы и складки не 
допускаются. 

 

Оценка вмятин и выпучин, превышающих 
приведенное значение f, может выполняться 
расчетом 

 

1.1. Окрайка 

Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S 

Разность отметок наружного контура днища резервуаров РВС, РВСП, РВСПК, построенных в соответствии со СП 
70.13330.2012, приведены в таблице N 6.4 настоящего приложения. 

Таблица N 6.4 

 Объем резервуара, м3 Разность отметок наружного контура днища, мм  

при незаполненном резервуаре при заполненном резервуаре 

смежных точек на 
расстоянии 6 м по 

периметру 

любых других точек смежных точек на 
расстоянии 6 м по 

периметру 

любых 
других 
точек 

 Менее 700 10 25 20 40  

От 700 до 1000 15 40 30 60 

От 2000 до 5000 20 50 40 80 

От 10 000 до 20 000 15 45 35 75 

https://tk-expert.ru/


 

 ↓ на сайт 41 

От 30 000 до 50 000 30 60 50 100 

 

  Предельные отклонения от горизонтали наружного контура днища эксплуатируемых РВС, РВСП, РВСПК должны быть 
увеличены по сравнению с указанными в таблице: 

при сроке эксплуатации от 5 до 20 лет - в 1,3 раза; 
при сроке эксплуатации более 20 лет - в 2 раза. 

Разность отметок наружного контура днища резервуаров РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК, построенных в соответствии с СП 
70.13330.2012, приведены в таблице N 6.5 настоящего приложения 

Таблица N 6.5 

 Наименование параметра Предельное отклонение при диаметре резервуара, мм  

До 12 м Свыше 12 м до 25 м Свыше 
25 м 

При пустом резервуаре:  

разность отметок соседних точек на расстоянии 6 м по 
периметру 

10 15 15 
 

разность отметок любых других точек 20 25 30  

При заполненном резервуаре:  

разность отметок соседних точек на расстоянии 6 м по 
периметру 

20 25 30 
 

разность отметок любых других точек 30 35 40  

 

Предельные отклонения от горизонтали наружного контура днища эксплуатируемых РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК должны быть 
увеличены по сравнению с указанными в таблице: 

при сроке эксплуатации от 5 до 20 лет - в 1,3 раза; 
при сроке эксплуатации более 20 лет - в 2 раза. 

Разность отметок наружного контура днища резервуаров РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК, построенных с учетом Руководства, 
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приведены в таблице N 6.6 настоящего приложения. 

Таблица N 6.6 

 Наименование параметра Предельное отклонение, мм, при диаметре резервуара, м  

До 12 Свыше 12 до 25 Свыше 25 до 40 Свыше 
40 

При пустом резервуаре: 

разность отметок соседних точек на расстоянии 6 м по 
периметру 

10 15 15 20 

разность отметок любых других точек 20 25 30 40 

При заполненном резервуаре: 

разность отметок соседних точек на расстоянии 6 м по 
периметру 

20 25 25 30 

разность отметок любых других точек 30 35 40 50 

 

Предельные отклонения от горизонтали наружного контура днища эксплуатируемых РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК должны быть 
увеличены по сравнению с указанными в таблице: 

при сроке эксплуатации от 5 до 20 лет - в 1,3 раза; 
при сроке эксплуатации более 20 лет - в 2 раза. 

1.2. Центральная часть днища Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S 

  Предельные отклонения стенки резервуара от вертикали для РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК, построенных в соответствии с СП 
70.13330.2012, приведены в таблице N 6.7 настоящего приложения. 

Таблица N 6.7 

 Объем резервуара, м3 Предельные отклонения от вертикали образующих стенки, мм 
(для резервуаров с шириной листов стенки 1,5 м) 

 

Номера поясов 
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I II III IV V VI 

1 2 3 4 5 6 7 

От 100 до 700 10 20 30 40 45 50 

От 1000 до 5000 15 25 35 45 55 60 

От 10000 до 20000 20 30 40 50 60 70 

 

 Объем резервуара, м3 Предельные отклонения от вертикали образующих стенки, мм 
(для резервуаров с шириной листов стенки 1,5 м) 

 

Номера поясов 

VII VIII IX X XI XII 

8 9 10 11 12 13 14 

От 100 до 700 - - - - - - 

От 1000 до 5000 65 70 75 80 - - 

От 10000 до 20000 75 80 85 90 90 90 

От 30000 до 50000 80 85 90 90 90 90 

 От 30000 до 50000 30 40 50 60 70 75  

 

2. Стенка Указанные в таблице N 6.7 отклонения должны удовлетворять 75% произведенных измерений по образующим. Для 
остальных 25% измерений допускаются предельные отклонения на 30% больше с учетом их местного характера. При этом зазор 
между стенкой резервуара и плавающей крышей резервуара (понтоном) должен находиться в пределах, указанных в таблице 
N 5 настоящего приложения. 

Предельные отклонения от вертикали образующих стенки резервуара, находящихся в эксплуатации, увеличиваются: 
при сроке эксплуатации от 5 до 20 лет - в 1,3 раза; 
при сроке эксплуатации более 20 лет - в 2 раза. 
При наличии отклонений образующих стенки резервуара, превышающих значения, указанные в таблице N 6.7, необходимо 
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провести расчет НДС стенки. Экспертная организация выполняет расчет и определяет срок и условия дальнейшей безопасной 
эксплуатации резервуара. 

Предельные отклонения стенки резервуара от вертикали для РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК, построенных в соответствии с СП 
70.13330.2012, приведены в таблице N 6.8 настоящего приложения. 

Таблица N 6.8 

 Наименование параметров Предельное отклонение, мм  

Отклонение от вертикали верха стенки Hст. Измерение в 
четырех диаметрах под углом 45° 

+/- 1/200·Hст 

Отклонение по вертикали образующих на высоте каждого 
пояса Hп 

+/- 1/200·Hп 

 

Предельные отклонения от горизонтали наружного контура днища эксплуатируемых РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК должны быть 
увеличены по сравнению с указанными в таблице: 

при сроке эксплуатации от 5 до 20 лет - в 1,3 раза; 
при сроке эксплуатации более 20 лет - в 2 раза. 
Не допускается наличие предельных отклонений разных знаков на уровне одного пояса для двух смежных образующих 

стенки по всей высоте. 
При наличии отклонений образующих стенки резервуара, превышающих значения, указанные в таблице, необходимо 

провести расчет НДС стенки. Экспертная организация выполняет расчет и определяет срок и условия дальнейшей безопасной 
эксплуатации резервуара. 

Отклонения стенки резервуара от вертикали для РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК, построенных в соответствии с учетом 
Руководства, приведены в таблице N 6.9 настоящего приложения. 

Таблица N 6.9 

 Наименование параметров Предельное отклонение, мм Примечание  

Отклонение по вертикали образующих на высоте 
каждого пояса (H - расстояние от днища до точки 
измерения) 

+/- 1/200·H 
Измерения проводят через 6 м по 
всему периметру стенки в пределах 
50 мм ниже горизонтальных швов 
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Предельные отклонения от горизонтали наружного контура днища эксплуатируемых РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК должны быть 
увеличены по сравнению с указанными в таблице N 6.9: 

при сроке эксплуатации от 5 до 20 лет - в 1,3 раза; 
при сроке эксплуатации более 20 лет - в 2 раза. 
Не допускается наличие предельных отклонений разных знаков на уровне одного пояса для двух смежных образующих 

стенки по всей высоте. 
При наличии отклонений образующих стенки резервуара, превышающих значения, указанные в таблице, необходимо 

провести расчет НДС стенки. Экспертная организация выполняет расчет и определяет срок и условия дальнейшей безопасной 
эксплуатации резервуара. 

Предельные местные отклонения (выпучины и вмятины) стенки РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК, построенных в соответствии с СП 
70.13330.2012, от прямой, соединяющей верхний и нижний края деформированного участка вдоль вертикальной образующей, 
но не более значений, приведенных в таблице N 6.10 настоящего приложения. 

  Таблица N 6.10 

 Расстояние от нижнего до верхнего края выпучины или 
вмятины, м 

Допускаемая величина стрелки прогиба выпучины или 
вмятины, мм 

 

До 1,5 включительно 15 

От 1,5 до 3,0 включительно 30 

От 3,0 до 4,5 включительно 45 

 

При сроке эксплуатации резервуара более 5 лет допускаемая величина стрелки прогиба выпучины или вмятины 
увеличивается в 1,3 раза. 

При наличии местных отклонений стенки резервуара, превышающие значения, указанные в таблице, необходимо провести 
расчет напряженно-деформированного состояния стенки. Экспертная организация выполняет расчет и определяет срок и 
условия дальнейшей безопасной эксплуатации резервуара. 

Местные отклонения с расстоянием от нижнего до верхнего края более 4,5 м квалифицируются как отклонение стенки от 
вертикали. Экспертная организация выполняет расчет и определяет срок и условия дальнейшей безопасной эксплуатации 
резервуара. 

Вмятина, приводящая к потере устойчивости стенки под действием внутренних или внешних нагрузок (хлопун), в том числе 
в ходе налива-слива, недопустима. 

Предельные местные отклонения от проектной формы стенки резервуара для РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК, построенных в 
соответствии с СП 70.13330.2012, приведены в таблице N 6.11 настоящего приложения. 
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Таблица N 6.11 

 Местные отклонения от проектной формы (на длине 1 м) 
с толщиной листов 

Предельное отклонение, 
мм 

Примечание  

До 6 мм +/- 16 Измерения производить 
вертикальной рейкой и 
горизонтальным шаблоном, 
выполненным по проектному 
радиусу стенки 

Свыше 6 мм до 12 мм +/- 14 

Свыше 12 мм +/- 12 

 

При сроке эксплуатации резервуара более 5 лет допускаемая величина стрелки прогиба выпучины или вмятины 
увеличивается в 1,3 раза. 

Предельные местные отклонения от проектной формы стенки резервуара для РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК, построенных с 
учетом Руководства, приведены в таблице N 6.12 настоящего приложения. 

Таблица N 6.12 

 Наименование параметров Предельное отклонение, мм Примечание  

Локальные отклонения от формы, 
установленной в проектной документации 

+/- 15 

Измерения проводят вертикальной 
рейкой и горизонтальным 
шаблоном длиной 1 м, 
выполненным по проектному 
радиусу стенки 

   Местные отклонения от формы, установленной в 
проектной документации, в зонах монтажных 
сварных швов (угловатость <*>) 

при толщине ti поясов стенки 5 <= ti 
<= 10 мм 
fi <= 8 м 
при 10 < ti <= 15 мм 
fi <= 7 мм; 
при ti > 15 мм 
fi <= 5 мм 

Измерения проводят шаблоном, 
выполненным по проектному 
радиусу стенки 

 

 <*> Угловатость f - стрела прогиба сварного стыкового соединения на базе измерения, 500 мм 
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При сроке эксплуатации резервуара более 5 лет допускаемая величина стрелки прогиба выпучины или вмятины 
увеличивается в 1,3 раза. 

2.1. Стенка (все пояса) 
Отдельные язвы, находящиеся друг от друга и от сварных швов на расстоянии более 50 мм допустимы в случае, если: 
глубина коррозионных разрушений - не более 0,2·S; 
суммарный размер язв вдоль любой вертикальной линии - не более 50 мм на любом участке длиной 200 мм 

2.2. 
Точки подключения ЭХЗ, 

молниезащиты и 
заземления 

Наличие металлической связи. Сопротивление - не более 0,05 Ом 

2.3. 

Усиливающие элементы, 
предусмотренные 

проектной документацией 
(кольца жесткости) 

Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S 

3. Стальная крыша 

3.1. Сегменты опорного кольца Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S 

3.2. 
Несущие конструкции 

крыши 
Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S 

3.3. Настил 

Для самонесущих конических крыш минимальная толщина конструкций кровли определяется расчетом в соответствии с СП 
70.13330.2012 и с учетом Руководства. 

Для конструкций крыш, имеющих несущий каркас, глубина коррозионных разрушений - не более 0,5·S 

3.4. 
Центральная опорная 

стойка 

Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S. 
Отклонение от центра вверху стойки: при высоте стойки до 25 м составляет +/- 25 мм, при высоте стойки более 25 м - 0,001 

высоты, но в пределах +/- 50 мм. Если в проектной документации имеются другие величины, руководствоваться такими 
величинами. 

3.5. 

Кольцевая площадка на 
крыше, площадки 

обслуживания 
оборудования 

Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S 

3.6. 
Накладки для крепления 
конструкций и элементов 

Глубина коррозионных разрушений - не более 0,5·S 
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резервуара 

4. 
Точки подключения 

заземления (для 
резервуаров с понтоном) 

Наличие металлической связи. Сопротивление - не более 0,05 Ом 

5. 
Стальная плавающая крыша 

(стальной понтон) 

Величина зазора между стенкой резервуара и плавающей крышей (стальным понтоном) приведена в таблице N 6.13 
настоящего приложения. 

Таблица N 6.13 

 Показатель Объем резервуара, тыс. м3  

до 1 от 2 до 50 

Номинальная ширина <*>, мм 150 200 

Допустимые размеры <*>, мм минимальные 110 120 

максимальные 190 300 

<*> Если в проектной и эксплуатационной документации на резервуар и используемую конструкцию затвора даны другие 
величины зазора, то следует руководствоваться такими величинами. 

 

5.1. Короба 

Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S. 
Предельные геометрические отклонения плавающей крыши (понтона) на опорах приведены в таблице N 6.14 настоящего 

приложения. 

Таблица N 6.14 

 Наименование параметра Предельные отклонения, мм  

Разность отметок соседних точек верхней кромки наружного кольцевого листа на 
расстоянии 6 м по периметру 

не более 30 

Разность отметок любых других точек не более 40 
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5.2. 
Центральная часть 
плавающей крыши 

(понтона) 

Глубина коррозионных разрушений листов центральной части плавающей крыши (понтона) - не более 0,3·S. 
Хлопуны или вмятины днища понтона (плавающей крыши), находящегося на плаву, - не более 75 мм 

5.3. 
Патрубки под 

направляющие плавающей 
крыши (понтона) 

Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S 

Отклонение зазора между направляющей и патрубком плавающей крыши (понтона) в положении на днище - не более 20 
мм (для резервуаров, построенных в соответствии с СП 70.13330.2012), для всех остальных - не более 15 мм. 

5.4. 
Боковая стенка плавающей 
крыши (стального понтона) 

Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S 

5.5. Опорные стойки 
Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S 

Отклонение опорных стоек от вертикали при опирании на них плавающей крыши (понтона) - не более 30 мм 

5.6. Водоспуск (дренаж) 
Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S 

Отсутствие видимых повреждений шарниров 

5.7. 
Точки подключения 

заземления 
Наличие металлической связи. Сопротивление - не более 0,05 Ом 

5.8. 
Направляющие плавающей 

крыши (понтона) 

Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S 

Отклонение направляющих плавающей крыши (понтона) от вертикали на всю высоту (Hн) в радиальном и тангенциальном 
направлениях - не более 1/1000 Hн (мм) для РВСП, РВСПК полистовой сборки и не более 25 мм (для резервуаров, построенных 
в соответствии с СНиП 3.03.01-87) 

Наличие перфорации - недопустимо 

5.9. Катучая лестница 
Отсутствие заедания элементов 

Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S 

6. Отмостка 

Уклон - не менее 0,1 

Ширина - не менее значения, приведенного в проектной документации 

Трещины - недопустимы 
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Отметка окрайки ниже отметки отмостки - не допускается 

7. 
Колодцы системы контроля 

протечек 

В колодцах не должно быть нефти (нефтепродукта). Наличие нефти (нефтепродукта) свидетельствует о негерметичности 
днища. 

В колодцах не должно быть воды. Наличие воды свидетельствует о негерметичности колодца. 

8. АКП конструкций 

Толщина покрытия - в соответствии с данными, приведенными в проектной документации. Допускается отклонение 
толщины покрытия в меньшую сторону на 20% от значения, приведенного в проектной документации, при условии, что среднее 
значение толщины на измеренном участке будет соответствовать значениям не менее номинальной толщины. Несплошности 
покрытия не допускаются. 

9. 
Люки и патрубки на стенке, 

крыше, понтоне 
(плавающей крыше) 

Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S 

10. 
Приемо-раздаточные 

патрубки 

Предельные отклонения приемо-раздаточных патрубков от горизонтальной плоскости: 
для резервуаров емкостью до 5000 м3 - 15 мм на базе 250 мм; 
для резервуаров емкостью от 5000 м3 до 50000 м3 - 25 мм на базе 350 мм 

Глубина коррозионных разрушений - не более 0,2·S 

11. 
Воротники патрубков, 

люков 
Глубина коррозионных разрушений - не более 0,5·S 

12. 
Лестницы, площадки 

обслуживания 
Глубина коррозионных разрушений - не более 0,3·S 

13. 

Опорные стержни, 
кронштейны для крепления 

конструкций и элементов 
резервуара 

Глубина коррозионных разрушений - не более 0,5·S 

14. 
Накладки для крепления 
конструкций и элементов 

резервуара 
Глубина коррозионных разрушений - не более 0,5·S 
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Приложение N 4 

к Руководству по безопасности 
"Рекомендации по техническому 

диагностированию сварных 
вертикальных цилиндрических резервуаров 

для нефти и нефтепродуктов", 
утвержденному приказом 

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 23 августа 2023 г. N 305 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ТАБЛИЦЫ СВОДНОЙ ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ  
 

N 
п/п 

Наименование конструкции 
(элемента) 

Номер 
дефекта 

Наименование 
дефекта 

Параметры 
дефекта 

Расположение, 
координаты 

дефекта 

1. Днище 

1.1. Окрайка     

1.2. 
Сварные швы внутренней части 
окрайки 

    

1.3. Сварные швы внешней части окрайки     

1.4. Центральная часть днища     

1.5. 
Сварные швы центральной части 
днища, в том числе мест ремонта 

    

1.6. 
Сварные швы приварки опорных и 
направляющих стоек к днищу 

    

1.7. 
Опорные стойки под трубопроводы и 
накладки на днище 

    

1.8. Зумпф     

2. Стенка 

2.1. Первый пояс     

2.2. Второй и третий пояса     

2.3. Средние и верхний пояса     

2.4. 
Сварные швы горизонтальные и 
вертикальные, в том числе мест 
ремонта 

    

2.5. Уторный сварной шов     

2.6. Люки, патрубки     

2.7. 
Воротники (усиливающие накладки) 
люков, патрубков (корпусов люков) 

    

2.8. Сварные швы приварки патрубков     



 

 

(корпусов люков) к воротникам 
(усиливающим накладкам) 

2.9. 
Сварные швы приварки патрубков, 
люков к стенке 

    

2.10. 
Сварные швы приварки воротников 
(усиливающих накладок) к стенке 

    

2.11. 
Сварные швы приварки патрубков 
малого диаметра (без воротников) к 
стенке 

    

2.12. Приемо-раздаточные патрубки     

2.13. 
Сварные швы приварки люков, 
патрубков (в том числе приемо-
раздаточные патрубки) к фланцам 

    

2.14. 
Накладки крепления лестниц, 
кронштейнов 

    

2.15. Кронштейны     

2.16. 
Лестницы, площадки обслуживания 
(сетчатый настил, перила, 
отбортовки) 

    

2.17. Шахтная лестница     

2.18. 
Точки подключения ЭХЗ, 
молниезащиты и заземления 

    

2.19. Кольца жесткости     

2.20. 
Сварные швы сегментов колец 
жесткости, колец жесткости и стенки 

    

2.21. 
Временные ремонтные элементы 
стенки 

    

2.22. 
Места удаления временных 
ремонтных элементов стенки 

    

2.23. 
Угловатости, локальные деформации 
и отклонения от геометрической 
формы стенки резервуара 

    

2.24. 
Размеры и размещение элементов 
оборудования 

    

3. Стальная крыша 

3.1. 
Сварной шов приварки опорного 
кольца к стенке 

    

3.2. Сегменты опорного кольца     

3.3. 
Стыковой сварной шов приварки 
сегментов опорного кольца друг к 

    



 

 

другу 

3.4. 
Сварной шов приварки балок к 
опорному кольцу 

    

3.5. Усиливающий лист     

3.6. 
Сварной шов приварки 
усиливающего листа к стенке 

    

3.7. Настил     

3.8. 
Сварные соединения листов настила, 
в том числе мест ремонта 

    

3.9. 
Сварные и болтовые соединения 
балок и конструкций крыши 

    

3.10. Несущие конструкции крыши     

3.11. Центральная опорная стойка     

3.12. 
Кольцевая площадка на крыше, 
площадки обслуживания 
оборудования 

    

3.13. 
Накладки для крепления 
конструкций и элементов резервуара 

    

3.14. 
Кронштейны для крепления 
конструкций и элементов резервуара 

    

3.15. Люки и патрубки     

3.16. 
Дыхательная и предохранительная 
арматура, в том числе огневые 
преградители 

    

3.17. 
Оборудование (уровнемер, 
пробоотборник) 

    

3.18. 
Точки подключения заземления 
понтона 

    

4. Стальной понтон 

4.1. Короба     

4.2. 
Центральная часть понтона 
(мембрана) 

    

4.3. Затвор между понтоном и стенкой     

4.4. 
Патрубки под направляющие 
понтона 

    

4.5. 
Уплотняющий затвор между 
направляющей резервуара и 
патрубком 

    



 

 

4.6. Боковая стенка понтона     

4.7. 
Технологический люк 
(предохранительный клапан) 

    

4.8. Дренаж     

4.9. Опорные стойки     

4.10. Точки крепления заземления     

4.11. Направляющие понтона     

5. Стальная плавающая крыша 

5.1. Короба     

5.2. 
Центральная часть крыши (верхняя 
дека) 

    

5.3. 
Затвор между плавающей крышей и 
стенкой 

    

5.4. 
Центральная часть крыши (нижняя 
дека) 

    

5.5. Патрубки под направляющие крыши     

5.6. 
Уплотняющий затвор между 
направляющей резервуара 
(плавающей крыши) и патрубком 

    

5.7. Боковая стенка плавающей крыши     

5.8. Технологический люк     

5.9. Опорные стойки     

5.10. Водоспуск     

5.11. Точки крепления заземления     

5.12. Направляющие плавающей крыши     

5.13. Катучая лестница     

5.14. Опорная ферма катучей лестницы     

5.15. Шарнирный узел опорной фермы     

5.16. 
Пролет лестницы (ступени, поручни, 
отбортовки) 

    

5.17. Колесная пара катучей лестницы     

5.18. Направляющие для колесной пары     

6. Алюминиевый понтон 

6.1. Опорные стойки     



 

 

6.2. Направляющая понтона     

6.3. Поплавки     

6.4. 
Болтовое крепление поплавков к 
балкам с помощью хомутов 

    

6.5. Балки (верхние и нижние)     

6.6. Настил     

6.7. Юбка     

6.8. Затвор между понтоном и стенкой     

6.9. Противоповоротное устройство     

6.10. 
Люк-лаз (предохранительный 
клапан) 

    

6.11. Дренаж     

6.12. Точки подключения заземления     

6.13. 
Уплотняющий затвор между 
направляющей резервуара (понтона) 
и патрубком 

    

7. Алюминиевая крыша 

7.1. Опорное кольцо     

7.2. 
АКП опорного кольца и опорных 
кронштейнов 

    

7.3. Опорные балки     

7.4. Сварные швы опорных кронштейнов     

7.5. 
Сварные швы между опорными 
балками и опорными втулками 

    

7.6. 
Сварные швы сегментов опорного 
кольца 

    

7.7. Стержни алюминиевые (профили)     

7.8. 
Нержавеющая сетка на кольцевом 
продухе купола 

    

7.9. Колпаки узловые     

7.10. Верхние узловые накладки     

7.11. Нижние узловые накладки     

7.12. Карты обшивки     

7.13. Вентиляционный патрубок     

7.14. Люки     



 

 

7.15. 
Узел прохода направляющей трубы 
через купольную крышу 

    

7.16. Узел заземления купольной крыши     

7.17. 
Площадки обслуживания 
оборудования 

    

7.18. 
Лестница обслуживания 
вентиляционного патрубка 

    

7.19. 
Патрубки сигнализатора 
максимального уровня 

    

7.20. Резиновые уплотнения     

7.21. 
Оборудование (уровнемер, 
пробоотборник и т.д.) 

    

7.22. Опорные кронштейны     

8. Конструкции вне резервуара и трубопроводы 

8.1. 
Трубопроводы системы подслойного 
пожаротушения 

    

8.2. 
Трубопровод системы размыва 
донных отложений 

    

8.3. Зачистной трубопровод     

8.4. 
Система компенсации 
(компенсаторы, трубопроводы, 
стойки, подвески) 

    

8.5. 
Трубопроводы системы 
пожаротушения 

    

8.6. Трубопроводы системы охлаждения     

8.7. 
Трубопровод газоуравнительной 
системы 

    

8.8. 
Надземная часть трубопроводов 
дождевой канализации 
промышленных предприятий 

    

8.9. 
Фундамент газоуравнительной 
системы 

    

8.10. 
Фундаменты приемо-раздаточных 
патрубков 

    

8.11. Фундамент шахтной лестницы     

8.12. Кольцевой лоток для сбора осадков     

8.13. Отмостка     

8.14. Задвижки     



 

 

8.15. 
Колодцы промышленно-дождевой 
канализации (хлопушки, 
гидрозатворы) 

    

8.16. Обвалование     

8.17. 
Постоянные переезды и лестницы 
для перехода через вал 

    

8.18. 
ЭХЗ, заземляющие устройства, 
молниезащита 

    

8.19. Колодцы системы контроля протечек     

9. Антикоррозионное покрытие 

9.1. Наружное     

9.1.1. Стенка     

9.1.2. Крыша     

9.1.3. Плавающая крыша     

9.2. Внутреннее     

9.2.1. Днище     

9.2.2. Понтон     

9.2.3. Стенка     

9.2.4. Крыша     

9.2.5. Плавающая крыша     

 
  



 

 

Приложение N 5 
к Руководству по безопасности 

"Рекомендации по техническому 
диагностированию сварных 

вертикальных цилиндрических резервуаров 
для нефти и нефтепродуктов", 

утвержденному приказом 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 23 августа 2023 г. N 305 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ АКТОВ И ПРОТОКОЛОВ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, ИСПЫТАНИЙ, 

ГОТОВНОСТИ РЕЗЕРВУАРА К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  
 

Акт N ________ от ___________ 
проведения визуального и измерительного контроля 

В соответствии с договором (техническим заданием)  

(обозначение документа) 

выполнен ВИК элементов резервуара. 

 

1. Объект контроля 

РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК ______ N ___ 

______________________________________ 
(наименование эксплуатирующей организации) 

2. Дата контроля  

3. Объем контроля, % ___% в соответствии с требованиями ________ 

4. Средства контроля комплект ВИК _______, заводской N ________ 

5. Свидетельство о поверке N _____, дата поверки _____________ 

6. 
Контроль выполнен в соответствии с 
требованиями 

______________________________________ 
(наименование и (или) обозначение технической 

документации) 

 
  



 

 

 
N 

п/п 

Наименование конструкции 
(элемента) 

Результат ВИК Заключение 

1. Фундамент 

1.1.    

2. Днище 

2.1.    

3. Стенка 

3.1.    

4. Стальная крыша/Купольная крыша из алюминиевых сплавов/Стальная плавающая 
крыша 

4.1.    

5. Стальной понтон/Понтон из алюминиевых сплавов 

5.1.    

 

Контроль выполнил      

 (уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель 
диагностических работ 

     

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 
  



 

 

Акт N ________ от ___________ 
проведения осмотра 

В соответствии с договором (техническим заданием)  

(обозначение документа) 

выполнен осмотр элементов и оборудования резервуара. 

 

 
1. 

Объект контроля 

РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК ______ N ___ 

______________________________________ 
(наименование эксплуатирующей организации) 

2. Дата контроля  

3. Объем контроля, % ___% в соответствии с требованиями ________ 

4. Средства контроля комплект ВИК _______, заводской N ________ 

5. Свидетельство о поверке N _____, дата поверки _____________ 

6. 
Контроль выполнен в 
соответствии с требованиями 

______________________________________ 
(наименование и (или) обозначение технической 

документации) 

 

N 
п/п 

Наименование конструкции 
(элемента) 

Результат осмотра Заключение 

1. Основание 

1.1.    

2. Днище 

2.1.    

3. Стенка 

3.1.    

4. Стальная крыша/Купольная крыша из алюминиевых сплавов/Стальная плавающая 
крыша 

4.1.    

4.2.    

5. Стальной понтон/Понтон из алюминиевых сплавов 

5.1.    

6. Конструкции вне резервуара и трубопроводы 

6.1    

 

Осмотр выполнил      



 

 

 (уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель 
диагностических работ 

     

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 
  



 

 

Акт N ________ от ___________ 
проведения геодезических измерений 

В соответствии с договором (техническим заданием)  

(обозначение документа) 

выполнены геодезические измерения конструкций (элементов) резервуара. 

 

1. Объект контроля 

РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК ______ N ___ 

______________________________________ 
(наименование эксплуатирующей организации) 

2. Дата контроля  

3. Объем контроля, % ___% в соответствии с требованиями ________ 

4. Средства контроля Теодолит _______, заводской N ________ 

5. Свидетельство о поверке N _____, дата поверки _____________ 

6. 
Контроль выполнен в 
соответствии с требованиями 

______________________________________ 
(наименование и (или) обозначение технической 

документации) 

 

N 
п/п 

Наименование конструкции 
(элемента) 

Результат геодезических 
измерений 

Заключение 

1. Стенка 

1.1.    

2. Стальная крыша/Стальная плавающая крыша 

2.1.    

3. Стальной понтон/Понтон из алюминиевых сплавов 

3.1.    

4. Конструкции вне резервуара 

4.1.    

 
  



 

 

 
Измерения выполнил 

     

 (уровень квалификации, номер удостоверения, срок 
действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель диагностических 
работ 

     

(уровень квалификации, номер удостоверения, срок 
действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
  



 

 

Акт N ________ от ___________ 
проведения нивелирования 

В соответствии с договором (техническим заданием)  

(обозначение документа) 

выполнено нивелирование конструкций (элементов) резервуара. 

 

1. Объект контроля 

РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК ______ N ___ 

______________________________________ 
(наименование эксплуатирующей организации) 

2. Дата контроля  

3. Объем контроля, % ___% в соответствии с требованиями ________ 

4. Средства контроля Нивелир _______, заводской N ________ 

5. Свидетельство о поверке N _____, дата поверки _____________ 

6. 
Контроль выполнен в 
соответствии с требованиями 

______________________________________ 
(наименование и (или) обозначение технической 

документации) 

7. Реперная точка 
Репер Rp с абсолютной отметкой H = ______ мм, 
находящийся на территории 

 
 

 
N 

п/п 

Наименование конструкции 
(элемента) 

Результат нивелирования Заключение 

1. Днище 

1.1.    

2. Стенка 

2.1.    

3. Стальная крыша/Стальная плавающая крыша 

3.1.    

4. Стальной понтон/Понтон из алюминиевых сплавов 

4.1.    

5. Конструкции вне резервуара и трубопроводы 

5.1.    

6. Отмостка 

6.1    

 



 

 

Контроль выполнил      

 (уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель 
диагностических работ 

     

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 
  



 

 

Акт N ________ от ___________ 
проведения ультразвуковой толщинометрии 

В соответствии с договором (техническим заданием)  

(обозначение документа) 

выполнена УЗТ элементов резервуара. 

 

 
1. 

Объект контроля 

РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК ______ N ___ 

______________________________________ 
(наименование эксплуатирующей организации) 

2. Дата контроля  

3. Объем контроля, % ___% в соответствии с требованиями ________ 

4. Средства контроля Толщиномер _______, заводской N ________ 

5. Свидетельство о поверке N _____, дата поверки _____________ 

6. 
Контроль выполнен в 
соответствии с требованиями 

______________________________________ 
(наименование и (или) обозначение технической 

документации) 

 

N п/п Наименование конструкции (элемента) Схема УЗТ Результат УЗТ Заключение 

1. Днище 

1.1. Окрайка    

1.2.     

2. Стенка 

2.1.     

3. Стальная крыша/Стальная плавающая крыша/Купольная крыша из алюминиевых сплавов 

3.1.     

4. Стальной понтон/Понтон из алюминиевых сплавов 

4.1.     

5. Конструкции вне резервуара и трубопроводы 

5.1.     

 

Контроль выполнил      

 (уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель      



 

 

диагностических работ (уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 
  



 

 

Акт N ________ от ___________ 
проведения ультразвукового контроля 

В соответствии с договором (техническим заданием)  

(обозначение документа) 

выполнен УЗК сварных соединений элементов резервуара. 

 

1. Объект контроля 

РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК ______ N ___ 

______________________________________ 
(наименование эксплуатирующей организации) 

2. Дата контроля  

3. Объем контроля, % ___% в соответствии с требованиями ________ 

4. Средства контроля 
Ультразвуковой дефектоскоп _______, заводской N 
________ 

5. Свидетельство о поверке N _____, дата поверки _____________ 

6. 
Контроль выполнен в 
соответствии с требованиями 

______________________________________ 
(наименование и (или) обозначение технической 

документации) 

 

N п/п Наименование конструкции (элемента) Результат УЗК Заключение 

1. Днище 

1.1.    

2. Стенка 

2.1.    

3. Купольная крыша из алюминиевых сплавов 

3.1.    

4. Конструкции вне резервуара и трубопроводы 

4.1.    

 

Контроль выполнил      

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель 
диагностических работ 

     

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 



 

 

 

ПРОТОКОЛ 
акустико-эмиссионного контроля 

(объект контроля) 

1. Дата проведения контроля  

2. Организация, проводившая контроль  

3. Данные об объекте:  

изготовитель  

номер сертификата на стенку резервуара  

дата ввода в эксплуатацию  

марка материала  

метод изготовления  

толщина стенки согласно паспорту и проектной документации на 
резервуар 

 

диаметр внутренний  

размеры контролируемой зоны  

рабочая среда  

рабочая температура нефти (нефтепродукта)  

состояние поверхности  

характеристики затухания волн  

эскиз объекта с указанием размеров и размещения 
преобразователя акустической эмиссии (далее - ПАЭ) 

 

4. Дополнительные сведения об объекте  

5. 

Тип и условия испытаний  

рабочее тело (гидравлическое или пневматическое)  

температура объекта (°C)  

температура окружающей среды (°C)  

марка нагружающего оборудования  

испытательное давление (МПа)  

6. Параметры графика нагружения  

7. Тип и характеристика акустико-эмиссионной аппаратуры:  

 

название организации - изготовителя акустико-эмиссионной 
аппаратуры 

 

модель прибора  



 

 

номер прибора  

8. Число и тип преобразователей  

9. Контактная среда  

10. Режимы работы акустико-эмиссионной аппаратуры и проверка 
ее работоспособности (до и после испытаний) 

 

коэффициент предварительного усиления (дБ)  

коэффициент основного усиления по каналам (дБ)  

коэффициент основного усиления по каналам (дБ)  

уровень порога по каналам (дБ)  

уровень собственных шумов (приведенных ко входу 
предусилителя) (дБ) 

 

рабочая полоса частот (дБ)  

11. Изменение параметров аппаратуры в ходе испытаний  

12. Тест проведения АЭК стенки резервуара, файлы  

13. Перечень приложений: 
эскиз объекта с результатами АЭК и схемой расстановки ПАЭ; 
результаты проверки каналов акустико-эмиссионной аппаратуры на объекте 
диагностирования; 
протокол о согласовании графика нагружения резервуара при проведении АЭК; 
результаты калибровки преобразователей перед проведением диагностических 
работ; 
протокол графика нагружения резервуара при проведении АЭК; 
результаты калибровки преобразователей после проведения диагностических 
работ; 
результаты АЭК стенки резервуара. 

Основные сведения о результатах контроля ___________________________ 

 

Контроль выполнил      

(уровень квалификации, номер удостоверения, срок 
действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель 
диагностических работ 

     

(уровень квалификации, номер удостоверения, срок 
действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 
  



 

 

Акт N ________ от ___________ 
проведения капиллярного контроля 

В соответствии с договором (техническим заданием)  

(обозначение документа) 

выполнен капиллярный контроль сварных соединений элементов резервуара. 

 

1. Объект контроля 

РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК ______ N ___ 

______________________________________ 
(наименование эксплуатирующей организации) 

2. Дата контроля  

3. Объем контроля, % ___% в соответствии с требованиями ________ 

4. Средства контроля 
Набор для капиллярного контроля __________, 
стандартный образец предприятия для капиллярной 
дефектоскопии, заводской N _____ 

5. Свидетельство о поверке N _____, дата поверки _____________ 

6. 
Контроль выполнен в 
соответствии с требованиями 

______________________________________ 
(наименование и (или) обозначение технической 

документации) 

 

N п/п Наименование конструкции (элемента) Результат капиллярного контроля Заключение 

1. Стенка 

1.1.    

2. Стальная крыша 

2.1.    

3. Понтон из алюминиевых сплавов 

3.1.    

 

Контроль выполнил      

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель 
диагностических работ 

     

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 



 

 

Протокол N _______ от _________________ 
проведения магнитопорошкового контроля поверхности (сварного шва) 

 

Наименование аппарата  

Регистрационный N  

Дефектоскоп  

Заказчик  

Магнит, способ намагничивания, 
способ нанесения порошка, 
чувствительность, образец, 
освещенность и т.д. 

 

 

Расположение 
контрольного 

участка 

Номер схемы Обозначение по схеме Описание дефектов 

    

    

    

    

 

Контроль выполнил      

(уровень квалификации, номер удостоверения, срок 
действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель диагностических 
работ 

     

(уровень квалификации, номер удостоверения, срок 
действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 
  



 

 

Акт N ________ от ___________ 
проведения контроля герметичности вакуумированием 

В соответствии с договором (техническим заданием)  

(обозначение документа) 

выполнен контроль герметичности сварных соединений резервуара вакуумированием. 

 

 
1. 

Объект контроля 

РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК ______ N ___ 

______________________________________ 
(наименование эксплуатирующей организации) 

2. Дата контроля  

3. Объем контроля, % ___% в соответствии с требованиями ________ 

4. 
Средства контроля 

Течеискатель контроля герметичности конструкций и 
их узлов, заводской N _____ 

5. Свидетельство о поверке Не поверяется 

6. 

Контроль выполнен в 
соответствии с требованиями 

______________________________________ 
(наименование и/или обозначение технической 

документации) 

 

N 
п/п 

Наименование конструкции 
(элемента) 

Результат контроля 
герметичности 

вакуумированием 

Заключение 

1. Днище 

1.1.    

2. Стенка 

2.1.    

3. Стальной понтон 

3.1.    

4. Стальная плавающая крыша 

4.1.    

 

Контроль выполнил      

(уровень квалификации, номер удостоверения, срок 
действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель диагностических 
работ 

     

(уровень квалификации, номер удостоверения, срок 
действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
  



 

 

Акт N ________ от ___________ 
проведения контроля герметичности избыточным давлением 

В соответствии с договором (техническим заданием)  

(обозначение документа) 

выполнен контроль герметичности сварных соединений элементов резервуара избыточным 
давлением. 

 

1. Объект контроля 

РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК ______ N ___ 

______________________________________ 
(наименование эксплуатирующей организации) 

2. Дата контроля  

3. Объем контроля, % ___% в соответствии с требованиями ________ 

4. 
Средства контроля 

Течеискатель контроля герметичности конструкций и 
их узлов, заводской N _____ 

5. Свидетельство о поверке Не поверяется 

6. 

Контроль выполнен в 
соответствии с требованиями 

______________________________________ 
(наименование и/или обозначение технической 

документации) 

 

N 
п/п 

Наименование конструкции 
(элемента) 

Результат контроля 
герметичности избыточным 

давлением 

Заключение 

1. Стенка 

1.1.    

2. Стальная крыша 

2.1.    

3. Понтон из алюминиевых сплавов 

3.1.    

 

 
Контроль выполнил 

     

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель 
диагностических работ 

     

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 



 

 

Акт N ________ от ___________ 
проведения контроля состояния антикоррозионного покрытия 

В соответствии с договором (техническим заданием)  

(обозначение документа) 

выполнен контроль состояния антикоррозионного покрытия конструкций (элементов) 
резервуара 

 

1. Объект контроля 

РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК ______ N ___ 

______________________________________ 
(наименование эксплуатирующей организации) 

2. Дата контроля  

3. Объем контроля, % ___% в соответствии с требованиями ________ 

4. Средства контроля Магнитный толщиномер ______, заводской N _____ 

5. Свидетельство о поверке N __________ дата поверки ___________ 

6. 

Контроль выполнен в 
соответствии с требованиями 

______________________________________ 
(наименование и/или обозначение технической 

документации) 

 

 
N п/п 

Наименование конструкции (элемента) Результат контроля Заключение 

1. Днище 

1.1.    

2. Стенка с наружной стороны 

2.1.    

3. Стальная крыша/Купольная крыша из алюминиевых сплавов/Стальная плавающая крыша 

3.1.    

4. Конструкции вне резервуара и трубопроводы 

4.1.    

 

Контроль выполнил      

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель 
диагностических работ 

     

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 



 

 

Акт N ________ от ___________ 
проведения измерения сопротивления точек подключения 

ЭХЗ, молниезащиты и заземления 

В соответствии с договором (техническим заданием)  

(обозначение документа) 

выполнены измерения сопротивления точек подключения ЭХЗ, молниезащиты и заземления 
резервуара. 

 

 
1. 

Объект контроля 

РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК ______ N ___ 

______________________________________ 
(наименование эксплуатирующей организации) 

2. Дата контроля  

3. Объем контроля, % ___% в соответствии с требованиями ________ 

4. 
Средства контроля 

Измеритель сопротивления заземления ______, 
заводской N _____ 

5. Свидетельство о поверке N __________ дата поверки ___________ 

6. 

Контроль выполнен в 
соответствии с требованиями 

______________________________________ 
(наименование и/или обозначение технической 

документации) 

 

N 
п/п 

Наименование 
устройства 

Номер точки 
подключения 

Сопротивление, 
Ом 

Заключение 

1. ЭХЗ 
   

   

2. 
Молниезащита и 

заземление 

   

   

 

Измерения выполнил      

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель 
диагностических работ 

     

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 



 

 

Акт N ________ от ___________ 
проведения механических испытаний и химического анализа стали 

В соответствии с договором (техническим заданием)  

(обозначение документа) 

проведены механические испытания и химический анализ основного металла и сварных швов 
резервуара. 

 

 
1. 

Объект контроля Контрольные образцы из резервуара ______ РВС, РВСП, РВСПА, 
РВСПК _________ м3, N ___________ 

2. Дата контроля  

3. Объем контроля, %  

4. Средства контроля Разрывная машина, модели _______________________ 
Маятниковый копер, модели ______________________ 
Весы лабораторные, тип _________________________ 
Колориметр фотоэлектрический концентрационный, тип 
_______ 
Экспресс-анализатор на углерод, тип ________________ 

5. Свидетельство о 
поверке 

N ____ до _______, N ____ до _______, N ____ до ______, 
Первичная поверка N ________ до ___________ 

6. 
Контроль выполнен в 
соответствии с 
требованиями 

____________________________________________ 
(наименование и/или обозначение технической документации) 

 

N 
п
/
п 

Наимен
ование 
марки 
матери

ала 

Элем
енты 
резер
вуара 

Толщ
ина 

загот
овки, 

мм 

Химический 
анализ 

Результаты механических испытаний 

Массовая доля 
элементов, % 

Механические свойства основного 
металла 

Механические 
свойства сварного 

соединения 

C S
i 

M
n 

S P C
r 

N
i 

C
u 

Времен
ное 

сопроти
вление 

разрыву
, 

кгс/мм2 

Относит
ельное 
удлине
ние, % 

Изгиб до 
паралле
льности 
сторон 

Пред
ел 

текуч
ести, 
кгс/м

м2 

Удар
ная 
вязк
ость, 
Дж/
см2 

Времен
ное 

сопроти
вление 

разрыву
, 

кгс/мм2 

Угол 
заги
ба 

свар
ного 
шва, 
80% 

Уда
рна

я 
вязк
ость 
KSV, 
Дж/
см2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

По результатам химического анализа стали РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК ______ 
N _______ марка стали образца соответствует стали марки ______ согласно ГОСТ _________ 

По результатам механических испытаний стали РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК _____ 



 

 

N _______ механические свойства основного металла и сварного соединения соответствуют 
требованиям ГОСТ _________ 

 

 
Контроль выполнил 

     

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель 
диагностических работ 

     

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
 
 
  



 

 

Акт N ________ от ___________ 
проведения радиографического контроля 

В соответствии с договором (техническим заданием)  

(обозначение документа) 

выполнен РК сварных соединений резервуара. 

 

1. Объект контроля 

РВС, РВСП, РВСПА, РВСПК ______ N ___ 

______________________________________ 
(наименование эксплуатирующей организации) 

2. Дата контроля  

3. Объем контроля, % ___% в соответствии с требованиями ________ 

______________________________________ 
(наименование и (или) обозначение технической документации) 

4. Средства контроля Рентген-аппарат ________, заводской N ______ 
Эталоны чувствительности канавочные N _____, заводской N _____, 
заводской N ______ 

5. Свидетельство о поверке N ______, дата поверки _________ 
N ______, дата поверки _________ 

6. Контроль выполнен в соответствии 
с требованиями 

______________________________________ 
(наименование и/или обозначение технической документации) 

 
При обозначении наименования конструкции применены следующие сокращения 

________________________________________________________________ 
 

 
N 

п/п 

Наименова
ние 

конструкци
и 

(элемента) 

Метод 
контрол

я/тип 
источни

ка 
излучен

ия 

Толщин
а 

стенки, 
мм 

Параметры 
снимка 

Схема 
РК 

Резул
ьтат 
РК 

Условн
ая 

глубин
а 

(высота
) 

недопу
стимог

о 
дефект
а, мм 

Заклю
чение 
(годе
н, не 
годен

) 

Номер 
дефект

а, 
коорди
ната (X; 

Y), 
мм 

Чувств
ительн

ость 
снимка

, % 

Едини
ца 

оптиче
ской 

плотно
сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Контроль выполнил      

(уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель      



 

 

диагностических работ (уровень квалификации, 
номер удостоверения, 

срок действия) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
  



 

 

 
 

 Объект 

 

(наименование организации) 

УТВЕРЖДАЮ 

 

(должность, Ф.И.О.) 

"___" ____________ 20 __ г. 

 

 

АКТ 
"___" ____________ 20 __ г. 

о готовности резервуара к проведению технического диагностирования 

Основание  

 (приказ, распоряжение) 

составлен комиссией: 
председатель - главный инженер объекта 

 

 (должность, Ф.И.О.) 

члены комиссии: 
представитель диагностической организации 

 

 (должность, Ф.И.О.) 

представитель пожарной охраны  

 (должность, Ф.И.О.) 

В период с________ по ______ комиссия провела проверку готовности резервуара 

 

(наименование, номер резервуара) 

к проведению технического диагностирования:  

 (перечислить работы, которые будут произведены) 

1. Резервуар зачищен  

 (указать качество зачистки) 

 

(соответствие зачистки проведению работ по техническому диагностированию) 

 



 

 

2. Отсоединены все трубопроводы с установкой диэлектрической прокладки; оставлены металлические 
заглушки и составлена схема их установки, которая приложена к акту. 
3. Произведен анализ воздуха для определения возможности проведения технического диагностирования 
внутри резервуара: ________________________ 

 (наименование, номер резервуара) 

после отсоединения всех трубопроводов (справка лаборатории _____ от "___" __________ 20__ г.). 
4. Все задвижки на соседних резервуарах и трубопроводах, водоспускные краны, колодцы, канализация и 
узлы задвижек (во избежание загорания паров нефти, нефтепродуктов) прикрыты 
____________________________________________ 
5. Подготовлены: пожарный инвентарь и средства пожаротушения (песок, лопаты, кошма, огнетушители). 

 

Председатель комиссии      

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

Члены комиссии: представитель диагностической организации      

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

Представитель пожарной охраны      

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

 
  



 

 

Приложение N 6 
к Руководству по безопасности 

"Рекомендации по техническому 
диагностированию сварных 

вертикальных цилиндрических резервуаров 
для нефти и нефтепродуктов", 

утвержденному приказом 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 23 августа 2023 г. N 305 

 
ТАБЛИЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ОБЪЕМОВ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЕЗЕРВУАРОВ  

 
Объем УЗК сварных соединений стенки резервуара при частичном техническом 

диагностировании 
 

Таблица N 1 
 

Номинальный объем 
резервуара 

Объем контроля 

от 20 000 м3 
до 50 000 м3 

Все вертикальные монтажные соединения стенки (для рулонированных 
резервуаров) на высоту трех нижних поясов 

Перекрестья вертикальных и горизонтальных швов поясов 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4 на 
длине 100 мм в каждую сторону в объеме не менее 40% 

Участки вертикальных сварных соединений, примыкающих к окрайке днища на 
высоту не менее 500 мм в объеме не менее 40% 

от 1 000 м3 
до 20 000 м3 

Все вертикальные монтажные соединения стенки (для рулонированных 
резервуаров) на высоту двух нижних монтажных поясов 

Перекрестья вертикальных и горизонтальных швов поясов 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4 на 
длине 100 мм в каждую сторону в объеме не менее 30% 

Участки вертикальных сварных соединений, примыкающих к окрайке днища на 
высоту не менее 500 мм в объеме не менее 30% 

менее 1 000 м3 

Все вертикальные монтажные соединения стенки (для рулонированных 
резервуаров) на высоту двух нижних монтажных поясов 

Перекрестья вертикальных и горизонтальных швов поясов 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4 на 
длине 100 мм в каждую сторону в объеме не менее 15% 

Участки вертикальных сварных соединений, примыкающих к окрайке днища на 
высоту не менее 500 мм в объеме не менее 15% 

Для резервуаров с теплоизоляцией объем контроля устанавливается в индивидуальной программе 
технического диагностирования. 

 
  



 

 

Объем УЗК сварных соединений стенки резервуара при полном техническом диагностировании 
 

Таблица N 2 
 

Номинальный 
объем 

резервуара 

Объем контроля 

от 20 000 м3 
до 50 000 м3 

Все вертикальные монтажные соединения стенки (для рулонированных 
резервуаров) на всю высоту стенки 

Перекрестья вертикальных и горизонтальных швов поясов 1 - 2, 2 - 3, 3 - 
4 на длине 100 мм в каждую сторону в объеме не менее 60% 

Участки вертикальных сварных соединений, примыкающих к окрайке 
днища на высоту не менее 500 мм в объеме не менее 60% 

от 1 000 м3 
до 20 000 м3 

Все вертикальные монтажные соединения стенки (для рулонированных 
резервуаров) на высоту двух нижних монтажных поясов 

Перекрестья вертикальных и горизонтальных швов поясов 1 - 2, 2 - 3, 3 - 
4 на длине 100 мм в каждую сторону в объеме не менее 40% 

Участки вертикальных сварных соединений, примыкающих к окрайке 
днища на высоту не менее 500 мм в объеме не менее 40% 

менее 1 000 м3 

Все вертикальные монтажные соединения стенки (для рулонированных 
резервуаров) на высоту двух нижних монтажных поясов 

Перекрестья вертикальных и горизонтальных швов поясов 1 - 2, 2 - 3, 3 - 
4 на длине 100 мм в каждую сторону в объеме не менее 20% 

Участки вертикальных сварных соединений, примыкающих к окрайке 
днища на высоту не менее 500 мм в объеме не менее 20% 

 
  



 

 

Объемы контроля состояния АКП резервуара 
 

Таблица N 3 
 

Конструкция 
резервуара 

Внешний 
вид, ВИК 

Толщинометрия Сплошность 

АКП стенки 
резервуара с 

наружной стороны 
100% 

Проводится в местах проведения 
УЗТ: 

первый - третий пояса - на одном 
листе пояса (выбирается по 
результатам ВИК) в пяти точках (по 
углам и в центре); 

с четвертого пояса - в трех точках 
на одном листе пояса (выбирается 
по результатам ВИК) (верх, 
середина и низ) 

Проводится в местах проведения 
УЗТ: 

первый - третий пояса на одном 
листе пояса (выбирается по 
результатам ВИК) в пяти точках (по 
углам и в центре); 

с четвертого пояса - в трех точках 
на одном листе пояса (выбирается 
по результатам ВИК) (верх, 
середина и низ) 

АКП крыши 
резервуара с 

наружной стороны 
100% 

Проводится в местах проведения 
УЗТ - по двум диаметрально 
противоположным направлениям, 
в трех точках на каждом листе 

Проводится в местах проведения 
УЗТ - по двум диаметрально 
противоположным направлениям, 
в трех точках на каждом листе 

АКП стенки, днища и 
трубопроводов с 

внутренней стороны 
резервуара 

100% 

Количество зон измерений 
толщины покрытия - не менее пяти 
измерений на одном элементе 
конструкции с АКП (выбирается по 
результатам ВИК) 

Количество зон измерений 
толщины покрытия - не менее пяти 
измерений на одном элементе 
конструкции с АКП (выбирается по 
результатам ВИК) 

Лестницы, площадки 
обслуживания, 

ветровое кольцо и т,д. 
100% - - 

Для резервуаров с теплоизоляцией объем контроля АКП устанавливается в индивидуальной программе 
технического диагностирования. 
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